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ANUNT,

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A, persoana juridica de nationalitate romana, cu
sediul social in localitaica Craiova str. Baricra Vileii nr.195, judetu! Dolj, tclcfon 0372511521, fax 372511549,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj, numér de ordine J16/2750/30.09.2022,
CUV/CIF RO 46943133, reprezentata legal prin doamna Lorena VOICAN- Director General si d.nul Cristian
BASESCU-Director Econemic, anunti public intentia de achizitie prin ,,cumparare directa” urmatoarele:
wMasuratori profilactice pentru determinarea starii instalatiilor de legare la pamant din cadrul SE Craiova
SA, cod CPV: 71632000-7", in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini nr. 3199/11.02.2025 si anexele
aeesiuid.
Valoarea estimata a achizitiei este: 2.900,00 lei fara TVA,
1. Procedura aplicata pentru afribuirea achizitiei publice: «eumparare directa ».
1.1 Achizitia directa: se realizeazi cf. art 12 alin.(4) si alin.(7) lit.(d), din Legea nr. 99/2016, cu ultimele
modificiri si consolidérn.
Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona: ,,Masuratori profilactice pentru determinarea
starii instalotiilor de legare la pamani din cadrul SE Cralova S47°, 1a pretul cel mai mic .
2. Criteriul de atribuire - este preful cel mai scdzut .
3. Prezentare ofertd - Oferia va cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara intocmite conform

cerintelor din caietul de sarcini nr. 3199/11.02.2025 si anexele acestuia.

Propunerea financiara va cuprinde: pretul unitar - LEI/UM, firi TVA (doud zecimale);

Oferta tehnica va fi redactata in limba romana si va contine in mod obligatoriu cerintele conform CS nr.
3199/11.02.2025 sianexanr. 1.1- anexanr. 1.2, cap 1T si V (si prin completarea anexgi nr. 1).

Specificatii tehnice minimale: in conformitate cu cerintele subcap. IIL2. din caietul de sarcini nr.

3199/51.02.2025.

4, Termen limiti depunere oferta :

Oferta urmeaza sa fie transmisa, pana in data de 09.04.2025, ora 12:00, la adresa de email:
alina.praia(@secraiova.ro.

Nu se solicita carantic de pariicipare si documente de calificare.

Oferta fransmisa dupa data si ora mentionale in prezentul anunt de participare, nu va fi luata in
considerare.

5.Termen de prestare: in conformitate cu cerintele solicitate la cap. IV.1 din caietul de sarcini nr.

3199/11.02.2025.

5.1 Darata comenzii: 60 de zile de la semnarea comenzii.

5.2. Locatie prestare: SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA cu sediud in localitatea

Craiova, strada Bariera Vilcii nr. 195, judetul Dolj, COD 200716.

6. Pretul comenzii

Pretul unitar/reper este cel din oferta financiara,

Pretul este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a contractului.

Preturile se vor exprima in let .

7. Modalitati de plata:

Plata se va face cu OP in termen de la 60 zile calendaristice de la data primirii si inregistrarii
facturii/facturilor, in ordinea cronologica a inregistrarii for in evidenta entitatii contractante, termen ce
reprezinta scadenta la plata, cu conditia ca prestarea serviciilor sa corespunda cerintelor achizitorului (din
punct de vedere cantitativ si calitativ) .



in cazul in care, din vina sa exclusivi, prestatorul nu reuseste s#i-si indeplineasci obligatiile asumate, este de
drept in intdrziere si poate plati penalitafi o suma echivalenta cu valoarea dobéinzii legale penalizatoare pentru tiecare
zi de intdrziere, procent calculat din valoarea obligatiilor neindeplinite conform termenclor de prestare ale
contractului, dups urmétorul algoritm de calcul: Dobénda legald penalizatoare = rata de referintfi a BNR + 8
puncte procentuale.

Penalitiitile ma pot depisi contravaloarea obligatiilor contractuale neindeplinite.

Pentru penalitatile calculate, entitatea contractanta va emite factura avand termen scadent 30 zile de la
emitere, in baza unei notificari prealtabile.

in cazul in care entitatea contractanta m onoreaza la plata facturile in termenul prevazut din contract, poate
plati penalitati o suma echivalenta cu valoarea dobanzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorate 1a plata
pentru fiecare zi de intarziere ce depaseste termenul de 30 zile de la data scadentei la plata. Dobfnda legali
penalizatoare = rata de referintd a BNR + 8 puncte precentuale.

Penalitatile nu pot depasi valoarea facturilor neonorate la plata.

in cazul serviciilor prestate cu neconformitati stabilite de citre comisia de receptie, se va transmite raportul
de neconformitate prestatorului. Acesta are obligatia si climine neconformititile sesizaie in termenul stabilit, in caz
contrar prestatorul va fi de drept in intirziere, urménd sa plateascd penalitafi o sumi echivalenti cu valoarea
dobénzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de intdrziere din valoarea serviciilor aflate Tn aceastd situatie.

Relatii suplimentare se pot obtine Ia telefonul: 0372511543: adresa e-mail: alina.prala@secraiova.ro,

Atasat va transmitem caietul de sarcini nr. 567/13.01.2023, anexa nr.1 si proiectul de contract de prestare
servicii.

Vi multumim pentra colaborare!

Dn‘ector Geueral

Director Tehnic,

Directﬁ{juonomlc

Stefan DINCA ) o - -4 Cristian’ E‘SCU

"
Coordonator activitate Comp. Comercial, Compartimgnt Comercial,
Marius POJESCU Aling PRAL

===
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L. INFORMATII GENERALE

1.1. Denumire si adresi beneficiar

Societatea Electrocentrale Craiova SA, cu sediul n municipiul Craiova, str. Bariera Valcii, nr.
195, cod postal 200716, judetul Dolj, Roménia, Telefon: 0372 511 549, Fax: 0372 511 549.

1.2. Caracteristici ale locului unde va fi pus in opera serviciul solicitat

Prezentul caict de sarcini este intocmit pentru a stabili conditiile tehnice si organizatorice
minimale, in vederca cfectuarii incercarii si verificarii instalatiilor de legare la pamant care
deservesc cladirile din cadru! Societatii Electrocentrale Craiova SA.

IL. OBIECTUL ACHIZITIE1
IL.1. Denumire
, Masuratori profilactice pentru determinarea starii instalatiilor de legare la pamant din cadrul
S.E. Craiova S4”
I1.2. Cantitate
Conform Anexei nr. 1.1 — Lista cu operatiile necesare a fi executate si Anexei nr. 1.2 - Lista

cu obiectivele la care se executa verificari si incercari profilactice la instalatia de legare la pamant
aferenta;

I1I. CERINTE PRIVIND DESCRIEREA SERVICIULUI SOLICITAT

TTL.1. Caracteristici ale locului unde va fi pus in operi serviciul solicitat

Serviciul va fi prestat la sediul beneficiarului, la cladirile, utilajele, instalatiile, aparatajul electric,
echipamentele din dotarea Societatii Electrocentrale Craiova SA.

II1.2. Specificatii tehnice minimale

Defectele care se produc in instalatiile electrice pot avea ca efect nedorit punerea accidentala sub
tensiune a unor obiecte metalice accesibile personalului de deservire. Un rol determinant in
protejarea personalului impotriva accidentelor prin elecirocutare il are instalatia de legare la pamant
a obiectivului respectiv, menita sa limiteze tensiunile de atingere si de pas la valori suportabile
organismelor. Aceste limite sunt stabilite prin normative.

Instalatiile de legare la pamant sunt destinate unor functiuni multiple de asigurare a unei
exploatari normale si fara pericole a echipamentelor electrice. Dintre cele mai importante functii ale
instalatiilor de legare la pamant se pot enumera urmatoarele:

#
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- asigurarea securitatii persoanelor, care intentionat sau involuntar, pot veni in contact cu diverse
parti ale instalatiiloe electrice;

- stabilizarea potentialului fata de pamant a unor puncte apartinand circuitelor normale de lucru,
de exemplu punctele neutre ale unor retele trifazate;

- crearea unor circuite pentru actionarea protectiei in cazul punerilor la pamant in retele;

- crearea unor cai de intoarcere a curentilor de defect in caz de punere la pamant;

- realizarea protectiei impotriva supratensiunilor atmosferice.

La finalizarea serviciului, prestatorul va preda beneficiarului documentatia care va contine
rezultatul probelor efectuate.

In cadrul serviciilor de expertizare se vor realiza urmatoarele:

Misurarea si verificarea prizei de pamént a instalatiei electrice/paratrisnetului(misurarea rezistentei
de dispersie a prizei de padméant);

Masurarea si verificarea continuititi centuri de impamantare;

Masurarea si verificarea continuititi nulului de protectie de la centura de impimantarea la tabloul
electric general ;

Misurarea si verificarea continuitdti nulului de protectie de la TEG la TED (tablou electric de
distributie);

Masurarea si verificarea continuitifi nulului de protectie de la tablourile electrice la consumatori si
prize (pentru asigurarea legarii electrice a maselor echipamentelor, la sistemul de impamantare);

Documentatia, care va contine rezultatul probelor efectuate, se va preda beneficiarului si va
cuprinde:

descrierea metodelor si mijloacelor de masurare utilizate;

comentarea rezultatelor masuratorilor si verificarilor;

stabilirea masurilot/solutiilor tehnice pentru corectarea eventualelor neconformitati in raport
cu normele tehnice in vigoare;

intocmirea buletinelor de verificare si masuratori in conformitate cu normele tehnice in
vigoare;

alte precizari pe care elaboratorul le considera necesare.

IIL.3. Cerinte privind calitatea

Ofertantul va asigura documentatia technicd pentru prestarea serviciului si va respecta toate

standardele s1 reglementérile aplicabile pe tot parcursul prestirii serviciului.

Serviciile vor fi prestate in regim de asigurarea calitatii, respectand urmatoarele standarde de

asigurare a calitatii:

SR EN ISO 9001/2015 — Sistem de management al calitatii;
SR EN ISO 14001/2015 — Sistem de menegement de mediu.
Ofertantul va respecta toate standardele si reglementarile aplicabile in vigoare pe tot parcursul

derularii contractului.

Standarde si prescriptii de referinta:

Se vor avea in vedere respectarea urmatoarelor normative, standarde (sau echivalente):
STAS 2612/87 — Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admise;

STAS 8275/87 — Protectia impotriva electrocutarilor. Terminologie;

PE 116/94 — Normativ de incercari si verificari a instalatiilor electrice;

3RE-I 23/90 — Instructiuni pentru exploatarea si intretinerea instalatiilor de legare la pamant;
IRE-Ip 30/90 — Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant;
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- 1RE-Ip 35/2-92 — Indreptar de proiectare pentru retele de MT cu neutrul tratat prin rezistenta.
Instalatii de legare la pamant pentru linii aeriene, cabluri subterane si posturi de transformare;

- STAS 6669/1,2/86- Incercari la inalta tensiune. Prescriptii generale. Metode de incercare;

- STAS 12604/5-89 — Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de
proiectare, executie si verificari;

- ORDIN nr. 2.741 din 1 noiembrie 2011 - "Normativ pentru proicctarea, execufia si
exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor", indicativ I 7-2011

IV. TERMENE SI DURATA PRESTARE SERVICIU

IV.1. Prestare

Serviciul se presteaza la sediul Societatii Electrocentrale Craiova SA cu sediul in Craiova,
str. Bariera Valeii, nr. 195, cod postal 200716, judetul Dolj, Romania.

Durata totala de realizare a serviciului (Incercari si verificari a instalatiei de legare la pamant
+ claborare documentatie) va fi de 30 zile calendaristice de la data inceperii serviciului. Durata
efectiva pentru efectuarea verificarilor si incercarilor instalatiei de legare la pamant este de 15 zile
calendaristice. Prestarea efectiva a serviciilor se va face dupa un program convenit cu Sectia
Exploatare Electrica din cadrul S.E. Craiova SA,

IV.2. Durata contract

2 luni de la data inregistrarii contractului

V. CERINTE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE SI FINANCIARE

V.1. Cerinte privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnicd va fi elaborata in limba roména si va prezenta detaliat serviciul ofertat.

Propunerea tehnicd va fi intocmitd urmérind structura de conginut si cerintele din prezentul caiet
de sarcini, astfel incit aceasta si respecte in totalitate cerintele previzute in acesta. Cerintele si
specificatiile tehnice din caietul de sarcini vor fi tratate ca fiind cerinte minimale, se vor realiza de
catre ofertant, toate costurile aferente fiind incluse in oferta.

In propunerea {ehnica ofertantul va face dovada ca detine autorizatie pentru tipul de masuratori
efectuate precum si faptul ca personalul care efectueaza masuratorile este autorizat minim grupa II
B - ANRE iar seful de laborator care intocmeste documentatia este autorizat minim grupa II B —
ANRE si sa prezinte certificate de etalonare pentru aparatura utilizata la efectuarea masuratorilor.

In cazul in care ofertantii nu dispun de dotérile necesare trebuic si anexeze la propunerea tehnica
o copie a unui contract sau conventie valabile cu o societate care are conditii sa efectueze
operatiile/probele necesare prestirii in conditii de calitate a serviciului.

Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare.

Anexanr. 1.1 fard valori financiare, devine anexa la propunerea tehnica.

V.2. Cerinte privind prezentarea propunerii financiare

Propunerea financiara va fi intocmita si depusa de ofertant in lei, fird TVA. Toate cheltuielile
legate de indeplinirea contractului (transport etc), vor fi incluse in pretul ofertat.

VI. RECEPTIIL, INSPECTII, TESTE
VI.1. Receptii
Prestatorul va prezenta documentatia cu rezultatele detaliate ale verificarilor si incercarilor
efectuate, conform solicitarilor din Cap. III. Respectiva documentatie va trebui sa contina rapoarte
de incercare pentru instalatiile verificate. Receptia se va face in 3 zile lucratoare de la primirea
documentatiei.
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In cazul in care apar neconformitati acestea sunt remediate in termen de 5 zile lucratoare de

la constatare.

Prestatorul va suporta toate costurile generate de eliminarea neconformitatilor aparute la

receptie

Documentatia prezentata se va supune avizarii S.E. Craiova SA.

Receptia serviciului se va efectua in baza avizului favorabil emis de SE Craiova SA.
VL.2. Inspectii

Nu este cazul.

VI.3. Teste

Nu este cazul.

VIL. DISPOZITII FINALE

Prestatorul isi va asuma toata raspunderea pentru serviciul efectuat, in regim de asigurarea
calitatii, precum si pentru documentatia elaborata la finalizarea serviciului si pusa la dispozitia
Societatii Electrocentrale Craiova SA.

Prestatorul va face dovada ca are personal autorizat ANRE cu grupa II B de autorizare, in
vederea conducerii formatiei de lucru care va stabili masurile tehnice si organizatorice de
protectie a muncii in zona de lucru, si va prezenta talonul de autorizare care certifica acest lucru.

Prestatorul va prezenta certificatele de etalonare si buletinele de verificare metrologica a
aparatelor de masurare cu care s-au efectuat masuratorile.

IX. ANEXE

Anexanr. 1 - Lista cu operatiile necesare a fi executate pentru verificare instalatie legare la pamant;
Anexa nr. 2 — Centralizator instalatii de verificat.

Functi Prenume, nume Semniitur. J__j_Data
S Seie ,l/‘]a <3’ semnérii
Vizat Director Tehnic Stefan DINCA 50\) / 07 225
. r 5 - A ;

Verificat Ing. Serviciu Tehnic Verona DALRI WM /0,02_ ok |

Sef Sectie Exploatare Electrica Damian SITA 10.0. Ke,
Elaborat Inginer Serviciul Tehnic Alin-Mihai ISCRU ™| ) WM Yo.02. 202

‘-'\-. — —




Anexanr. 1.1

Lista de specificatii tehnice/denumire/cantititi
Achizitie: ,, Masuratori profilactice pentru determinarea starii instalatiilor de legare la
pamant din cadrul S.E. Craiova SA”

Nr. = Ereimaiiar Valoare lei
Operatiile necesare a fi executate U.M. | Necesar | lei (fard £
crt. TVA) (fara TVA)

In cadrul serviciilor de expertizare se vor realiza urmatoarele:
-Masurarea si  verificarea prizei de pidmént a instalatiei
electrice/paratrisnetului{masurarea rezistentei de dispersie a prizei de
pimant),

-Misurarea si verificarea continuitdfi centuri de impamantare;
-Misurarea si verificarea continuititi nulului de protectie de la centura
de impdmantarea la tabloul electric general ;

-Masurarea si verificarea continuitati nulului de protectie de 1a TEG la
TED (tablou electric de distributie);

-Misurarea si verificarea continuitdti nulului de protectie de la
tablourile electrice la consumatori si prize (pentru asigurarez legarii
electrice a maselor echipamentelor, la sistemul de impamantare);
conform - Lista cu obiectivele la care se executa verificari si incercari
{Anexa 1.2)

Documentatia, care va contine rezultatul probelor efectuate, se va

preda beneficiarului si va cuprinde:

-descrierea metodelor si mijloacelor de masurare utilizate;
-comentarea rezultatelor masuratorilor si verificarilor;

-stabilirea masurilor/solutiilor tehnice pentru corectarea eventualelor -
neconformitati in raport cu normele tehnice in vigoare;

-intocmirea buletinelor de verificare si masuratori in conformitate cu
normele tehnice in vigoare,

-alte precizari pe care elaboratorul le considera necesare.

set i

TOTAL lei fara TVA

Ing. Seviciul Tehnice Seviciul Tehnic
Verona D _ Alin-Mihai ISCRU

;’77% oed

Sef Sectie Expl. Electrica
Damian SIIA



Societatea Electrocentrale.Craiova SA
Directia Tehnica
Serviciul Tehnic

Anexa 1.2

Lista cu obiectivele la care se executa verificari si incercari profilactice la

instalatia de legare la pamant aferenta

Cladire Corp Administrativ (aprox 200 prize bipolare 230Vca in birouri /laboratoare;3
prize tripolare 400Vca in aboratoare; 6 uscatoare de maini la grupurile sanitare);

Centrala telefonica ;
Cladire poarta acces nr.1;

Statie hidrogen si stagia 0,4 kV ODE ; Rezervor Hidrogen nr. 1; Rezervor Hidrogen nr.

2;Rezervor Hidrogen nr. 3;

Vestiar - Cladire statie preparare stam dens ,
Vestiar - Cladire desulfurare ,

Cladire cabinet medical ;

Vestiare cota 5m, cota 10m, cota 15m - Cléddire centrald CET — Sala magini bloc 2;

Vestiare cota 0 m, cota 10m, cota 15m- Turn 5
Vestiar - Cladire statie 110 kV;

Vestiare Cladire Etapa Il-a CT;

Vestiare Cladire Etapa I-a CT;

Vestiare Sectia Chimica ;

Atelier Sectia Chimica;

Vestiare Cladire transbordare combustibil;
Cladire magazie administrativ;

Atelier sector edile;

Atelier reparatii electrice;

Cladire strungarie /atelier mecanic +Vestiare;
Depozit materiale / macara depozit+Vestiare;
Statie pompe gospodaric de ulei;

Céntar auto 1;

Cantar auto 2;

Remiza CFU;Cabina 1 acari ;Cabina 2 acari
Cladire atelier reparatii buldozere+Vestiare;
Atelier reparatii benzi carbune ;

Statie motorina 1;

Statie motorina 2;

Ateliere zonale / apartament- ASTUT,

Cabini portar (2, 3,4, 5,6,7,9, 11);

Ing. Seviciul-Tehnic
Verona

Sef Sectie Expl. Electrica

Damian SITA

Seviciul Tehnic
Alin-Mihai ISCRU
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