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ANUNT,

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA, persoana juridica de nationalitate
romana, cu sediul social in localitatea Craiova str. Bariera Vilcii nr.195, judetul Dolj, telefon 0372511521
fax 0372511549, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj, numiir de ordine
J16/2750/30.09.2022, cod de identificare fiscala RO 46943133, reprezentata legal prin dommul DAN
VASILE - Director General, anuniéi public intentia de achizitie prin ,,caumparare directa” urmatoarele:

.. Refacere 2 bucati postamente electropompe condens baza treapta all-a, cod CPV: 45262210-6"".
Valoarea cstimata a achizitiei este: 48.678,02 Ici fara TVA.

1. Procedura aplicata pentru atribuirea achizitiei publice: «cumparare directa ».

1.1 Achizitia directa: se realizeazi cf. art.12, alin. (4) din Legea nr. 99/2016, cu ultimele modificéri si
consolidiri si prin evaluarea simultans a ofertelor depuse/transmise de catre operatorti economici si a celor
publicate in catalogul electronic din SEAP.

Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona: , Refacere 2 bucati postamente
eleciropompe condens baza treapta all-a’’, - la pretul cel mai mic - Dacd sunt indeplinite conditiile
solicitate si pretul din catalog este mai mic decét cel din ofertele primite, se stabileste oferta cAstigitoare din
catalog. Daci pretul din catalog este mai mare, se stabileste oferta castigitoare din cadrul celor primite.

2. Criteriul de atribuire - este preful cel mai scizut dintre ofertele admisibile (din catalogul electronic san
dintre cele primite) .

3. Prezentare ofertii - oferta va cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara conform cerintelor din
CS nr8695/10.04.2023.

Propunerea financiara va cuprinde: pretul unitar - LEI/UM, fard TVA (doui zecimale);

Oferta tehnica va fi redactata in limba romana si va contine in mod obligatoriu cerintele conform
CS nr. 8695/10.04.2023, anexa nr. 1, cap IIT si VI (si prin completarea anexei nr. 1}.

Specificatii tehnice/cerinte functionale minime: conform cerintelor subcap.lil.2 din caietul de
sarcini nr. 8695/10.04.2023.
4. Termene limitd depunere oferte :
Ofertele urmeaza sa fie transmise, pana in data de 10.07.2023, ora 14.00 la nr. de fax 0372511549 sau
la adresa de email alina.prala@secraiova.ro.
Nu se solicita garantie de participare si documente de calificare.
Ofertele transmise dupa data si ora mentionate in invitatia de participare, nu vor fi luate in considerare.
5. Termen de executie: maximum 45 de zile calendaristice de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor
de catre beneficiar si predarea frontului de lucru pentru fiecare postament.
Ofertantul va prezenta graficul de executie a lucrarilor.
6. Durata comanda: pana la data de 31.12.2023.
Termen de garantie tehnica a luerarilor : minimum 12 luni de la data admiterii receptici la terminarea
lucrarilor, pentru fiecare postament.
Locatic executie: Sala Masini din cadrul Societatii Electrocentrale Craiova SA, cu sediul in loc. Craiova,
str. Bariera Vilcii, nr. 195, cod postal 200716, jud. Dolj.




7. Pretul comenszii
Pretul unitar/reper este cel din oferta financiara.
Pretul este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a comenzii.
Preturile se vor exprima in “’lei”.
8. Modalitati de plata comanda
Plata se va face cu OP in termen de la 69 zile calendaristice de la data primirii s inregistrarii
facturii/facturilor, conform prevederilor Legii nr. 72/2013, in ordinea cronologica a inregistrarii lor in
evidenta entitatii contractante, termen ce reprezinta scadenta la plata, cu conditia ca serviciile sa corespunda
cerintelor achizitorului ( din punct de vedere cantitativ si calitativ).
in cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reugeste si-gi indeplineascd obligatiile asumate,
este de drept in intdrziere si poate pliti penalititi o sumi echivalenti cu valoarea dobinzii legale
penalizaioare pentru fiecare zi de intérziere, procent calculat din valoarea obligatiilor neindeplinite conform
termenului de prestare al comenzii, dupd urmétorul algoritm de calcul: Dobénda legald penalizatoare =
rata de referinti a BNR + 8 puncte procentuale.
Penalitifile nu pot depdgi contravaloarea obligatiilor contractuale neindeplinite.
Pentru penalitatile calculate, entitatea contractanta va emite factura avand termen scadent 30 zile de la
emilere, in baza unei notificari prealabile
In cazul in care entitatea contractanta nu onoreaza la plata facturile in termenul prevazut din contract,
poate plati penalitati o suma echivalenta cu valoarea dobanzii legale penalizatoare din valoarea facturii
neonorate la plata pentru fiecare zi de intirziere ce depaseste termenul de 30 zile de la data scadentei la plata.
Dobiinda legali penalizatoare = rata de referinti a BNR + 8 puncte procentuale.
Penalitatile nu pot depasi valoarea facturilor neonorate la plata.
in cazul serviciilor cu neconformitafi stabilite de catre comisia de receptie, s¢ va transmite raportul de
neconformitate executantului . Acesta are obligatia si elimine neconformitatile sesizate In termenul stabilit,
in caz contrar executantul va fi de drept in intirziere, urménd si pliteasca penalititi o sumi echivalents cu
valoarea dobénzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de intdrziere din valoarea serviciilor aflate in aceastd

situatie.
Achizitorul nu se angajeaza sub nicio forma la plati in avans.
NOTA:

Operatorii economici care aw documente constatatoare negative inregistrate la sediul Entitatii
Contractante, pot participa cu oferte in cadrul procedurii, cu respectarea art 184. din Legea achizitiilor
publice nr.99/2016 actualizata.

In vederea asiguririi unei concurente reale, numarul minim al ofertantilor participanti nu poate {i mai
mic de 2. in cazul in care numérul ofertantilor este mai mic de 2, autoritatea contractanti isi rezervi dreptul:

a) fie de a anula procedura;
b) fie de a continua procedura numai cu ofertantul participant
Relatii suplimentare se pot obtine la telefonul: 0372511543; adresa e-mail: alina.praia@seeraiova.ro
Atasat va transmitem caietul de sarcini nr. 8695/10.04.2023 si anexa nr. 1.
Vi muljumim pentru colaborare!

DIRECTOR GENERAL,
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I. INFORMATII GENERALE
1.1. Denumire si adresd beneficiar

Societatea Electrocentrale Craiova S.A., cu sediul in municipiul Craiova, str. Bariera Vilcii, nr.
195, cod postal 200716, judetul Dolj, telefon: 40 372 511 521, Fax: 40 372 511 549.

II. OBIECT ACHIZITIE
I1.1. Denumire
Refacere 2 bucdfti postamente electropompe condens bazd treapta a Il-a
I1.2. Cantitate
Cantititile de lucrari sunt conform cu Anexanr. 1. Lista cu cantitagile de lucriri: Refacere 2 buciti
postamente electropompe condens bazi treapta a 1i-a.

III. CERINTE PRIVIND LUCRAREA SOLICITATA
IIL.1. Caracteristici ale locului unde va fi pus in operi lucrarea solicitati
Lucririle de refacere postamente pentru cele 2 electropompe de condes bazi treapta a 11-a se vor
executa In Sala Turbine, la sediul Societdtii Electrocentrale Craiova S.A.
I11.2. Specificatii tehnice minimale
In acest moment, la cele doud grupuri energetice de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A, se
afld in exploatare pompe tip Aversa cu un singur rotor cu dublu flux, cu aspiratie si refulare verticala si
cu un motor electric cu puterea de 630kW.
Pentru inlocuirea acestora au fost achizitionate electropompe tip SKM-K 200/4, pompe orizontale
cu patru rotori montate pe o rama suport.
Pentru montarea noilor tipuri constructive de electropompe este necesar modificarea
postamentului existent. Lucrérile ce trebuie realizate sunt urmatoarele:
- demontarea ramei metalice a pompei existente, prin spargerea betonului, pentru ¢i rama este
inglobati Tn fundatia actuali;
- spargerea fundatiei existente sub armatura existentd, cu cca. 20 cm, in vederea montérii unei
arméituri metalice noi;
- spituirea suprafetei de beton in vederea aderarii unui beton nou;
- confectionare si montare arméturi noud, prin Intrepatrundere cu armitura existents pe 20 cm;
- confectionare 16 buciti tirangi de fixare rama metalicd electropompi M30 (lungime tirant 750
mm, filetatd M30, pas normal — 200 mm); tirantul va fi executat din S335JR, va fi indoit la capit la 90
de grade, lungime capit indoit minim 90 mm;
- confectionare cofraje si turnare beton B 350 (C 20/25-S3-016) pani se depaseste arméitura nou
montati cu 50 mm; executantul va prezenta certificate de calitate pentru betonul turnat;
- dupa intdrirea betonului, se vor monta plicute metalice pentru centrarca ramei, grosime 20 mm
{(puse la dispozitie de beneficiar), pe amprenta ramei metalice a electropompei; aceste plicute se vor
alinia in plan orizontal pentru montarea, centrarea si fixarea ramei suport. Fiecare plicutd de centrarc va
trebuie si aibd contact (minim 85 %) cu profilul metalic al ramei electropompei;
- se va aseza rama metalici peste plicute;
- se vor stringe tirantii;
- se va face subturnare cu beton de subturnare (SikaGrout -314 sau echivalent) pe toaté partea
superioard a fundatiei, pand peste talpa inferioarad a ramei (U 200), cca.40 mm;
- dupd Intdrirea betonului de subturnare se vor stinge din nou tirantii.
Inainte de elaborarea propunerilor tehnice, se recomandd vizitarea de ciitre ofertanfi a
amplasamentului pe care se vor monta electropompele.
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II1.2.1. Obiective si performanti

Nu este cazul.

II1.3. Cerinte privind calitatea

Executantul se obligi si transmitd Planul de control al calititii, inspectii si incercari (PCCVI)
spre verificare si aprobare de citre achizitor in termen de 5 zile de la data inregistririi contractului.

Beneficiarul va stabili in PCCVT punctele de stationare (H) si punctele de asistare (W) la care
doreste sd participe.

Ofertantul va asigura identificarea si trasabilitatea futuror inregistrarilor privind calitatea si va
intocmi dosarul de calitate, pe faze de executie.

Dosarul de calitate va contine: aviz de acceptare dosar, planul de inspectii si Incercéri aprobat de
beneficiar, lista de regiisire a materialelor utilizate, certificatele de calitate ale materialelor, toate
fnregistrarile caliti{ii conform planului de inspectii si incerciri, inregistrari privind autoriziri, daci este
cazul, cererile de derogare si rapoartele de neconformitate intocmite de reprezentantii beneficiarului,
cirti tehnice, instructiuni de exploatare, certificatul de calitate/declaratie de conformitate si garantie
/dosare de produs pentru materialele si echipamentele inglobate in lucrare.

Legislatia aplicabili:

- Ordonanta Guvernului nr. 95 din 30 august 1999 (actualizatd) privind calitatea lucrérilor de montaj
al dotérilor tehnologice industriale;

- Legea nr. 440 din 27 iunie 2002 pentru aprobarea OG nr. 95/1999 privind calitatea lucrarilor de
montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale;

- Hotérdrea Guvernului nr. 51 din 5 februarie 1996 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucririlor de montaj utilaje, echipamente, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitétilor
de productie;

- Hotararea Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea
produselor pentru constructii;

- Ordinul Ministrului Industriei si Comertului nr. 293/1999 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind verificarea calitétii lucrdrilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii
tehnologice industriale;

- Legeanr. 319 din 14 iulie 2006 a securitéitii si sinatitii in munci;

- Legeanr. 17 din 6 ianuarie 2023 pentru aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 92/2021
privind regimul deseurilor.

II1.4. Cerinte privind ambalarea, etichetarea, marcarea, transportul si depozitarea
II1.4.1. Cerinte privind ambalarea

Ofertantul are obligatia de a ambala materialele pe care le pune Tn operd astfel incét acestea si
facd fata, fara limitare, la eventualele manipuléri dure din timpul transportului, tranzitului si expunerea
la temperaturi extreme, la soare si la precipitatiile care ar putea apare in timpul transportului, astfe! incét
sd ajungi in buni stare la destinatia finala.

IT1.4.2, Cerinte privind etichetarea si marcarea

Nu este cazul.

IT1.4.3. Cerinte privind transportul

Transportul gi costurile asociate transportului sunt in sarcina ofertantului, cu luarea misurilor
necesare pentru asigurarea integrititii materialelor din timpul transportului (ancorare pentru evitarea
deplasarilor pe platforma mijlocului de transport, a deteriordrilor, deformarilor sau accidentelor).
IT1.4.4. Cerinte privind depozitarea

Nu este cazul.

IV. TERMENE SI DURATA
IV.1. Executie
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Termenul de executie a lucrarilor, inclusiv aprovizionarea cu materiale, este de maximum 45 de
zile calendaristice de la emiterea ordinului de incepere a lucrdrilor de cétre beneficiar si predarea
frontului de lucru pentru fiecare postament.

Ofertantul va prezenta graficul de executie a lucrérilor.

Lucrdrile se vor executa n Sala Masini din cadrul Societatii Electrocentrale Craiova SA cu sediul
mentionat la subcap L.1.

I1V.2, Durati contract
Durata contractului este pani la data de 31.12.2023.

V. GARANTH

Garantia tehnicd a lucrdrilor executate va fi de minimum 12 luni de la data admiterii receptiei la
terminarea lucrérilor, pentru fiecare postament. Pe toata perioada de garantie, ofertantul va riaspunde
imediat §i va remedia pe cheltuiala sa defectiunile aparute la lucrérile executate.

Stabilirea defectiunilor se face de citre beneficiar, care va comunica ofertantului raportul de
neconformitate, document care se va elabora atét pe baza observatiilor directe asupra lucririlor, cét si pe
baza documentelor intocmite de ofertant pe parcursul execufiei:

- termenul de interventie pentru constatarea neconcordantelor/neconformitétilor aparute in termenul de
garantie este de 48 de ore de la notificarea ofertantului;

- termenul de remediere a lucrérii la care au apérut neconformitéti in termenul de garantie este de 5 zile
de la constatare.

Termenul de garantie se va prelungi cu perioada de stationare, dupi caz.

Ofertantul suportd toate costurile suplimentare generate de operatiile necesare remedierii
neconformitétilor si a incercérilor efectuate dupi eliminarea neconformitétilor pentru lucririle aflate in
termenul de garantie.

VI. CERINTE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE SI FINANCIARE
VL1. Cerinte privind prezentarc¢a propunerii tehnice

Propunerea tehnicd va fi intocmitd in [imba roménd urmérind structura de confinut si cerinfele
din prezentul caiet de sarcini. Cerintele si specificatiile tehnice din caietul de sarcini vor fi tratate ca fiind
cerinte minimale. Tn acest sens, orice oferti prezentati, care se abate de la prevederile caietului de sarcini,
va fi luatd in considerare, dar numai in mésura in care propunerea tehnicd presupune asigurarea unui
nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.

Propunerea tehnicd va cuprinde Anexa nr. 1. Lista cu cantitatile de lucriri: Refacere 2 buciti
postamente electropompe condens treapta a [1-a, fird valori financiare.

Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare.
V1.2, Cerinte privind prezentarea propunerii financiare

Propunerea financiard se va prezenta in lei fird TVA.

Ofertantii vor prezenta deviz/calculatie de cheltuieli, intocmite aménuntit, cu evidentierea
cantitatilor, preturilor/tarifelor unitare si a oricror elemente justificative.

Devizul/calculatia va prezenta toate cotele procentuale utilizate, precum si formulele de calcul
aferente.

Calculele aritmetice se vor face cu doud zecimale, fard aproximaéri.

VII. RECEPTIL, INSPECTII, TESTE
VII.1. Receptii

Receptia lucrdrilor se face conform prevederilor Hotédrdrii Guvernului nr. 51/1996 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente, instalatii tehnologice
si a punerii Tn functiune a capacitétilor de productie.
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Receptia lucrdrilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice se efectueazi in
urmitoarele etape:

e receptia la terminarea lucrdrilor;

e receptia punerii in functiune a capacititilor de productie, care se face la terminarea
probelor tehnologice, si verificarea existentei conditiilor pentru exploatarea normala la intreaga
capacitate a instalatiilor si utilajelor, astfel incit si se asigure calitatea produselor si realizarea
indicatorilor tehnico-economici aprobati;

e receptia finald la expirarea perioadei de garantie;

Prin admiterea receptiei la terminarea lucriirilor si receptiei la punerea in functiune, se certifica
ci lucrarile executate au calitdfile stipulate in caietul de sarcini, corespund reglementarilor tehnice in
vigoare §i nu sunt afectate de vicii care ar diminua sau anula posibilitatea de utilizare conform conditiilor
normale de utilizare. Pentru lucririle ce devin ascunse, executantul va prezenta procesele-verbale
Tncheiate pe durata executiei, semnate de reprezentantul beneficiarului §i buletinele de incercari efectuate
pe timpul executiei conform procesului tehnologic sau prevederilor caietului de sarcini.

Daci la receptie se constatd de citre Comisia de receptie lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse
la cunostinga executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru terminarea lucrrilor de remediere

Dupa remedierea neconformititilor, la o noud solicitare a executantului, beneficiarul va convoca
Comisia de receptie, care va verifica conformitatea realizirii lucririlor cu documentatia de executie,
reglementérile in vigoare si prevederile din contract. Comisia poate aproba sau respinge receptia.

Receptia la terminarea lucrdrilor, la punerea in functiune si receptia finald se vor desfasura la
sediul Societdtii Electrocentrale Craiova SA cu adresa mentionata la subcap L1.

Termenul maxim la care se convoaci receptia este de 15 zile de la data notificarii ofertantului de
terminare a lucrérilor.

Documentele solicitate ofertantului pentru a fi convocatd comisia de receptie vor fi: dosarul de
calitate al lucrérii, buletinele de verificare vibratii, procese verbale de efectuare teste.

VIL.2, Inspectii

Nu este cazul.
VIL3. Teste

Nu este cazul

VIIL. DISPOZITII FINALE

Tnainte de Inceperea serviciului, prestatorului ii revine obligatia de a semna conventiile privind
SSM, mediu, SU, cu respectarea procedurilor si reglementérile de calitate, mediu gi securitate §i sanétate
in munca ale beneficiarului pe domeniul céruia isi desfdsoara activitatea.

IX. ANEXE
- Anexa nr. 1. Lista cu cantitatile de lucriri: Refacere 2 buciti postamente electropompe condens
bazi treapta a Il-a.

Funetia Prenume, nume Semm‘il ira ; Dat? 7
R - semnirii
Aprobat Director General Dan VASILE v\ 16 .04, 1ath
Vizat Director Tehnic / Stefan DINCA 7/‘ < 9
2 . v/" ., \) ‘ 06’ 5 2»1) &tb
Verificat Sef Serviciul Mecanic Stefan ZANFIR ‘% [©.04. 9 2%
Elaborat | Inginer Serviciul Mecanic Florin ISPAS e—-rﬁ 1005 26D




Lista cantititilor de luerari, Refacere 2 bucifi postamente electrepompe condens bazd treapda a ll-a

Anexanr. |

PU Mateniale | Manopera Utilaj Transport Total
a) materiale |col. 3x4a) |col. 3x4b) |col. 3xdc) | col 3xAd) |col. ST6+7+8
Ne b) manopern
Cﬂ' Capitolul de lueran UM, Cant, ¢ tititaj
d) transport
Total
atbetd
0 1 2 3 4 5 6 7 ] -l
Demontarea ramei metzlice inglobata in fundatie prin demolarea
1 |elementelor de beton simplu 3i beton armat cu mijleace manuale a me 6.00
fundatiilor, peretilor, trepielor, grinzilor si stilpilor din beton armat
2 Spijuirea suprafetelor de beton in vederea aderfirii unui beton nou o 8.00
3 |Transport sutier beton spart + deseu metal pe distanta de 1 km e 18.00
Confectionat si montat armaturi din pc 52 in elemente din beton
4 |armaterizle kg 600.00
5 Inadirea armaturilor cu eclise sau prin suprapunere buc 100,06
6 Montarea confectiilor metalice diverse inglobate in beton e 400.00
7 |Piesa inglobate in pref beton metal profilat.rotund bare kg 400,00
8 |Beton B350 tumat i conditi grele de lucru la consolidart me 12.00
Cofizje din scindun risincase pentru retumnari buiandrugi, grinzi, stalpi
9 |sidiafragme mp 4.80
10 |Confectionat tiranti fixare rama metalica bug 16.00
CHELTUIELI DIRECTE
Alte cheltuieli directe: 2.25%
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL

Ofertant,
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