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Anunt

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA, persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social in
localitatea Craiova str. Bariera Vilcii nr.195, judetul Dolj, telefon 0372511500 fax 0372511549, inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj, numdr de ordine J16/2750/30.09.2022, cod de identificare fiscala
46943133, reprezentata legal prin domnul DAN VASILE - Director General, anunta public intentia sa achizitioneze :

“Servicii de verificare/incarcare si reparare stingatoare”, in conformitate cu caietul de sarcini privind aceasta achizitie,
atasat la prezentul anunt.
Cod CPV: 50413200-5 — servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor

Valoarea estimata a achizitiei este de 83.777 lei fara TVA.

|.Pentru atribuirea acestei achizitii se aplica procesul de achizitie directa.

Pentru atribuirea acestei achizitii se aplica procesul de ,achizitie directa” in conformitate cu prevederife Legii nr.99/2016
privind.achizitiile.sectoriale si HGR 394/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorii economici vor depune ofertele
penitu achizitia susmentionata pe adresa de email: narcisa hristea@ceoltenia.ro si narcisa.hristea@secraiova.ro.

2. Termene oferta :

Ofertele ce urmeaza sa participe pentru achizitia susmentionata, trcbuie sa fie transmise la adresa de email
narcisa.hristea@secraiova.ro, pana in data de 21.03.2024 ora 14:00. Ofertele transmise dupa data s ora mentionate in prezentul anunt,
nu vor fi luate in considerare.

3. Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut dintre ofertele admisibile primite pe email-ul narcisa.hristeaZ@secraiova.ro
pentru achizitia susmentionata.

4, Termenul de prestare a serviciilor : serviciul se va presta dupa ridicarea stingatoarelor de la SE Craiova SA in termen de
"5 zile de la primirea ordinului de incepere a serviciilor solicitat de beneficiar in conformitate cu cerintele caietului de sarcini

susmentionat, dupa inregistrarea comenzii la achizitor.
Durata de valabilitate contract/comanda: 180 zile de la inregistrarea comenzii/contractului la achizitor.

5. Garantie servicii: este de minimum 12 luni calendaristice din momentul verificarii, reicarcarii si repararii (daca a fost cazul) si va
fi inscriptionat pe eticheta autocolanta de catre prestator pe fiecare stingator in parte.Termenul de garantie se acorda atat pentru
serviciul prestart cat si pentru produsele puse in opera.

6. Prestarea serviciilor Receptia serviciilor se va executa la sediul Societatli Electrocentrale SA

7. Modalitdti de plati :

Nerespectarea clauzelor gi termenelor asumate prin comanda de comun acord, atrage raspunderea pirtii in culpd si o poate obliga
la platid de penalititi.fin cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sd-si indeplineascd obligatiile asumate, este de
drept in intlrziere si pliteste penalitifi o sumd echivalentd cu valoarea dobdnzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de
intdrziere, procent caleulat din valoarea obligatiilor neindeplinite conform termenelor de prestare ale coatractului/comenzii, dupi
urmétorul algoritm de calcul: Dobénda legali penalizatoare = rata de referinia a BNR + 8 puncte procentuale. Penalititile nu pot
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depéisi contravaloarea obligatiilor contractuale neindeplinite. Pentru penalitatile calculate, entitatea contractanta va emite factura
avand termen scadent 30 zile de la emitere, in baza unei notificari prealabile. in cazul serviciilor cu neconformitafi stabilite de catre
comisia de receptie, se va transmite raportul de neconformitate prestatorului. Acesta are obligatia, prin comanda, si elimine
neconformititile sesizate in termenul stabilit, in caz contrar prestatorul va fi de drept in lntdrziere, urmand si pliteascs penalititi o
sumd echivalentd cu valoarea dobanzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de ntArziere din valoarea serviciilor aflate in aceasta
situatie. In cazul in care entitatea contractantd nu onoreazi la platé facturile in termenul prevazut din comanda, poate plati penalitdti o
suma echivalentd cu valoarea dobanzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorate la platd pentru fiecare zi de intarziere ce
depigeste termenul de 30 de zile de la data scadentei la platd. Dobénda legald penalizatoare = Rata de referingi a BNR + 8 puncte
procentuale. Penalitdtile nu pot depdsi valoarea facturilor neonorate la plati. Date-factura: a se vedea datele din antetul la prezentul
anunt. Plata se va face cu OP la 60 zile de la data receptiei serviciilor ce fac obiectul achizitiei la Societatea Electrocentrale Craiova
SA, termen ce reprezinta scadenta la plata. Plata serviciilor se face in lei prin virament bancar in baza facturilor emise de prestator si
acceptata de Societatea Electrocentrale Craiova SA.

8. Modul de prezentare a ofertei ;

Ofertele ce urmeaza sa participe pentru achizitia susmentionata, trebuie sa fie transmise la adresa de email Ofertele ce urmeaza sa

participe pentru achizitia susmentionata, trebuie sa fie transmise la adresa de email narcisa hristea@secraiova.ro.Ofertele transmise
dupa data si ora mentionate in prezeniul anunt, nu vor fi luate in considerare. Oferta va cuprinde propunerea financiara si propunerea
tehnica redactate n limba roména.Oferta va fi intocmita respectand cerintele mentionate in prezentul anunt.Se va oferta valoarea
totala in lei faraTVA pentru toate serviciile solicitate in caietul de sarcini privind aceasta achizitie.Este obligatoriu sa se oferteze
toate serviciile solicitate in caietul de sarcini susmentionat si sa se precizeze pentru fiecare servicin mentionat in oferta, atat
pretul unitar in lei faraTVA/UM, cat si valoarea totald in lei fara TVA, cu maxim 2 zecimale.Pretul ofertat pentru toate
serviciile solicitate in caietul de sarcini susmentionat, va include toate costurile aferente prestarii acestora la sediul
S.E.CraiovaSA.Ofertantii vor completa obligatoriu anexele caietului de sarcini privind aceasta achizitie, documente ce vor face
parte integranta din oferta.Pentru atribuirea acestei achizitii se aplica procesul de ,,achizitie directa® in conformitate cu prevederile
Legii nr.99/2016 privind.achizitiile sectoriale in  vigoare.Propunerea tehnica va contine cantitatea,unitatea de
masura,garantia,termenul de prestare ale serviciilor ofertate solicitate prin caietul de sarcini susmentionat si toate documentele
solicitate in Nota privind cerintele minime de calificare ale ofertantilor participanti peniru aceasta achizitie, nota atasata la prezentul
anunt.Propunerea fehnica va fi intocmita conform caietului de sarcini. Caietul de sarcini elaborat pentru aceasta achizitie va face
parte integranta din comanda.
NOTA: Orice operator economic ce participa cu oferta Ia procesul de achizitie susmentionat si care se afia in situatia previzuta de
Legea 99/2016 ce atrage excluderea din procesul de achizitie intrucat are Documente constatatoare negative (necorespunzatoare)
inregistrate la sediul Entitatii Contractante, este obligat sa prezinte in cadrul acestui proces de achizitic dovezi care si arate ci
miésurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-gi demonstra in concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere.

9. Informatii suplimentare: &
Relatii suplimentare, inclusiv eventualele solicitari de clarificare a caietului de sarcini eléz’borat‘permu acElzma mentionata mai sus,

se pot solicita in scris Ja adresa de e-mail : narcisa.hristeat@secraiova.ro. 9 RYa ;.; !. /
0] & = 5
Functia Prenunte, nutﬁ‘q x | Se
Aprobat Director General Dan VASILE ~ SYS AV V' |
Verificat Presedinte comisie evaluare oferte Stefan DINCA o
Verificat | Sef Serviciu Tehnic Adriana PETRIA A —a—A=gpe >
Elaborat Compartiment Comercial Narcisa HRISTEA #Z{i
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Nr. inregistrare: 4 @8%/?5 82 7‘10%

I. INFORMATII GENERALE

L1. Denumire si adresa beneficiar

Societatea Electrocentrale Craiova S.A., cu sediul in municipiul Craiova, str. Bariera Vilcii, nr.
195, cod postal 200716, judetul Dolj, telefon: 40 372 511 521, Fax: 40 372 511 549.

I1. OBIECT ACHIZITIE

IL.1. Denumire

Servicii de verificare, incdrcare §i reparare stingdtoare de incendiu

I1.2. Cantitate

Serviciile se vor presta pentru tipurile si cantititile de stingatoare prezentate in Anexa nr. [ —
Centralizator. Lista de cantitéti. Servicii de verificare, incédrcare gi reparare stingiitoare de incendiu.

III. CERINTE PRIVIND SERVICIUL SOLICITAT

IIL1, Caracteristici ale locului unde va fi pus in operi serviciul

Serviciile solicitate vor fi prestate la sediul ofertantului, urménd ca stingitoarele de incendiu, dupa
prestarea serviciilor, si fie inapoiate beneficiarului, la adresa mentionati la subcapitolul 1.1.

IIL.2. Specificatii tehnice minimale

Pentru limitarea pagubelor materiale in cazul producerii unor incendii, conform legislatiei in
vigoare Tn domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, operatorii economici au obligatia de a dota locurile
de munci (direct si indirect productive) cu mijloace de stingere a incendiilor, din categoria cirora fac
parte stingatoarele PSI.

Prmmpalelc acte normative care reglementeazi acest aspect sunt: Legea nr. 307/2006 privind
Apdrarea fmpotriva Incendiilor, Ordinul M.A.I nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de
Apérare Tmpotriva Incendiilor, Ordinul M.A.L nr. 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
utilizarea, verificarea, reincércarea, repararea si scoaterea din uz a stingitoarelor de incendiu, Standardul
SR EN 3-7+A1:2007 — Stingétoare de incendiu portabile. Caracteristici, performante si metode de
incercare.

Stingitoarele trebuie verificate periodic (la expirarea termenului de garantie), trebuie reparate
(daci sunt identificate defectiuni in cadrul operatiunii de verificare), reincircate (la expirarea termenului
de valabilitate al agentului de stingere sau dupi utilizare) si etichetate.

Termenele pentru efectuarea acestor operatii sunt reglementate in mod explicit in Ordinul M.A.L
nr. 138/2015:

Art. 12. - Pe perioada de valabilitate acordatd de producdtorul stingdtorului de incendiu,
operafiunile de verificare, reincdrcare i reparare a stingdtoarelor trebuie sd se efectueze de cdire acesta
sau prin persoane autorizate in conditiile legii gi agreate de producditor.

Art. 13. - Stingdtoarele de incendiu se verificd anual dupd prima reincdrcare.

Art. 14. - Reincdrcarea stingdtoarelor de incendiu se efectueazd:

a) dupd fiecare utilizare;

b} la expirarea perioadei de valabilitate acordate de producdtorul stingdtorului de incendiu;

c) la cel mulf 3 ani de la ultima refncdreare;

d) ori de cdte ori se constatd scdderea masei incdrcdturii sub toleranfa de umplere precizatd in
standardele aplicabile pentru stingdtoarele de incendiu cu CO2, halon sau agent curat.

Art. 15. - Agentul de stingere utilizat la reincdrcarea stingdtoarelor de incendiu trebuie sd fie in
termen de valabilitate pentru intreaga perioadd de garantie acordatd dupd reincdreare.

Pentru a realiza o verificare, reparare, incércare si etichetare corespunzitoare pentru stingitoare,
trebuie ca toate activititile mentionate si se realizeze in conformitate cu instructiusile produc#torului

stingdtorului de incendiu, utilizdnd aceleasi mijloace tehnice specifice, acelasi tip de agent de ;tingere
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precizat pe eticheta producétorului stingdtorului de incendiu, precum gi aceleasi piese de schimb conform
modelului certificat.

Pentru a realiza o verificare, reparare, incircare, sigilare si etichetare corespunzitoare pentru
stingatoarele de incendiu, se impune realizarea cel putin a urmitoarelor operatiuni:

a) Verificarea stingitoarelor de incendiu

Verificarea stingétoarelor de incendiu reprezintd un ansamblu de operatiuni efectuate de cétre
personal de specialitate, cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, In scopul de a conferi increderea ca
produsul corespunde integral din punct de vedere al caracteristicitor functionale demonstrate la modelul
certificat si ci prezintd sigurantd in exploatare. In urma operatiunilor de verificare, stingitoarele de
incendiu trebuie s3 corespundd integral cu modelul certificat.

Operatiunile specifice care trebuie efectuate pentru verificarea unui stingdtor de incendin, n
functie de tipul acestuia, sunt:

- identificarca stingdtorului (verificarea informatiilor de pe etichetd si marcajele aplicate prin
poansonare);

- verificarea integritiitii exterioare a recipientului stingfitorului (verificarea existentei wrmelor de
coroziune, lovituri, rizuri, zgirieturi, santuri);

- verificarea existenfei manometrului si a indicatiilor acestuia (se verificd dacd manometrul este
fixat pe stingiitor, daci acesta lucreazi liber si dacd presiunea indicati este in limite acceptabile);

- verificarea furtunului/duzei de refulare/pélniei (verificarea stirii de integritate si de functionare
a furtunului/duzei de refulare; existenta unor deteriordri, cripéturi, fisuri, sparturi);

- verificarea stérii de incdrcare prin céntérire (cantérirea stingitorului, compararea masei obtinuti
cu masa stingétorului gol, la care se adaugd inciircitura nominald).

b) (Re)Incircarea stingitoarelor

Incarcarea stingitoarelor de incendiu reprezintd un ansamblu de operatiuni efectuate de citre
personalul de specialitate al prestatorului cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, prin care un
stingéitor de incendiu aste repus in stare de functionare in urma fie a descércérii prin utilizarea lui, fie ca
urmare a descircirii accidentale, fie ca urmare a depdsirii termenului de valabilitate a incarciturii.

fncircarea/reincircarea este tnsotitd in mod obligatoriu si de o verificare, cu scopul de a conferi
increderea c¢i produsul corespunde integral din punct de vedere al caracteristicilor functionale
demonstrate la modelul certificat si ci prezinti siguranti in exploatare. in urma operatiunilor de
(re)incércare, prestatorul emite o declaratie de conformitate prin care declard pe propria rdspundere cd
stingitoarcle de incendiu (re)incircate corespund integral cu modelul certificat. fn cazul in care, in urma
operatiunilor de (re)incircare se constati existenta unor defectiuni, se procedeazi, dupid caz, fie la
remedierea acestora conform operatiunilor de reparare, fie la scoaterea din uz a stingétorului de incendiu.
(Re)incarcarea stingitorului se face numai cu agent de stingere similar cu cel original cu care a fost
incércat de producitor si cu care a fost certificat. Pentru stingétoarele cu pulbere se interzice reutilizarea
pulberii rdmasi in urma descarcarii.

Operatiunile ce trebuie efectuate pentru (re)incircarea unui stingétor de incendiu, in functie de
tipul acesteia, sunt:

- depresurizarea stingatorului de incendiu (eliberarea presiunii sau presiunii reziduale);

- demontarea stingétorului de incendiu;

- curdiirea §i verificarea recipientului stingitorului si a fitingurilor (folosind un dispozitiv de
control), a ansamblului furtun si/sau duze, a ansamblului cap dispozitiv de operare (la care curitirea se
face prin spilare sau sablare dupi caz); verificarea in detaliu a recipientelor pentru depistarea eventualelor
urme de coroziune, lovituri, rizuri, zgrieturi, santuri si a filetelor (forma, dimensiune si acoperire);

- incdrcarea buteliei cu agent propulsor (prin echiparea cu o0 noud membrand calibratd), presupune
incércarea efectivd cu agent propulsor si este urmatd de Inchiderea buteliei, dupd care se efectueazi
cintdrirea buteliei, inscriptionarea masei buteliei incércate dupa ce aceasta a ajuns la nivelul cernt;

totdeauna se va face corelarea cantitétii de agent propulsor cu cantitatea de agentul de stingere; :
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- reincdrcarea numai cu acelagi agent de stingere cu care a fost incércat de preducitor, conform
modelului certificat;

- reasamblarea stingétorului (refacerea montajului) si presurizarea stingétorului;

- sigilarea stingétorului.

¢) Repararea stingitoarelor

Repararea stingitoarelor de incendiu reprezintd un ansamblu de operatiuni efectuate de citre
personalul de specialitate al prestatorului, prin utilizarea unor mijloace tehnice adecvate, aplicabile unui
stingdtor la care an fost constatate defectiuni, cu scopul repunerii acestuia in stare de functionare.
Repararea are rolul de a face produsul si corespundd integral din punct de vedere al caracteristicilor
functionale demonstrate la modelul certificat si de a prezenta sigurantd in exploatare. Repararea se
realizeazd doar prin inlocuirea pieselor defecte cu altele noi. Nu face obiectul repardrii, recipientul
stingdtorului. Repararea se realizeazdi utilizind numai piese de schimb originale sau acceptate de
producitor ca fiind conforme cu cele Inlocuite, pentru care prestatorul garanteaza functionarea in conditii
de securitate maxima. In urma finalizarii operatiunilor de reparare, prestatorul va emite o declaratic de
conformitate, prin care declard pe proprie rispundere ci stingitoarele de incendiu reparate corespund
integral cu modelul certificat.

Operatiunile realizate pentru repararea unui stingiitor de incendiu, in functie de tipul acestuia,
sunt:

- identificarea defectelor ce trebuie inlaturate (desfacerea fitingurilor de pe recipientul
stingitorului, indepértarea celor deteriorate si inlocuirea cu altele noi; recipientul stingfitorului nu face
obiectul repararii);

- verificarea la presiune a recipientului stingdtorului (acolo unde este cazul), a supapei si a
ansamblului furtun (daca existd dispozitiv de oprire a descércirii, inlocuirea supapei si a ansamblului
furtun daci sunt defecte; recipientul nemarcat nu se verifici, ¢i se propune la casare);

- asigurarea de piese conforme modelului certificat;

- inlocuirea pieselor defecte;

- reasamblarea stingitorului (refacerea montajulm si presurizarea stingitorului).

[ncircarea stingitoarelor se va efectua numai daci este necesard, In baza unei note de constatare
tehnicd, Incheiatd in comun, de citre beneficiar si prestator.

Volumul reparatiilor (operatii si cantititi), pentru fiecare stingdtor, va fi in functie de starea
tehnicd a stinglitorului ce va fi reparat, stare tehnici ce va fi consemnati printr-o ,,Noti de constatare
tehnicd” intocmitd, in comun, de cétre beneficiar si prestator., Componentele inlocuite vor fi returnate
beneficiarului cu aviz de insotirc a mérfii.

Pentru toate substantele chimice utilizate la reincércarea stingétoarelor se¢ va prezenta Fisa
Tehnicd de Securitate a produsului, obligatoriu in limba roméni, reactualizati si vizati de persoana
responsabild, conform Regulamentului Comunititii Europene EC 453/2010 privind finregistrarea,
evaluarea, autorizarea §i restrictionarea substantelor chimice (REACH).

I11.2.1. Obiective si performanti

Nu este cazul.

IIL3. Cerinte privind calitatea

Pentru a putea presta serviciile care fac obiectul caietului de sarcini, ofertantul trebuie si detini
urmatoarele autorizatii si agremente:

- autorizafie 1.S.C.LR valabila pentru activitatea de umplere, reparare, verificare tehnici periodici,
scoatere din uz i casare a recipientelor/buteliilor de gaze comprimate, de tip stingitoare de incendiu;

- autorizatie eliberatd de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenti — Centrul National pentru
Securitate la Incendiu §i Protectie Civild in conformitate cu OMAI nr. 87/2010 cu modificarile si
completérile ulterioare, pentru efectuarea lucrdrilor de verificare, reincércare §i reparare a stingitoarelor de
incendiu, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seri;
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- agrementele conform anexa OMAI nr. 138/2013, art. 12 (Pe perioada de valabilitate acordatd de
producdtorul stingdtorului de incendiu, operatiunile de verificare, refncdrcare §i reparare a
stingdtoarelor trebuie sd se efectueze de ciitre acesta sau prin persoane autorizate in conditiile legii gi
agreate de producdtor), eliberate de cétre producitorii stingitoarelor de incendiu existente.

De asemenea, ofertantul trebuie si detind logistica necesard pentru prestarea serviciului, respectiv
mijloacele tehnice si personal specializat si autorizat pentru aceste servicii.

IT1.4. Cerinte privind ambalarea, etichetarea, marcarea, transportul si depozitarea

I11.4.1. Cerinte privind ambalarea

Nu este cazul.

I1.4.2. Cerinte privind etichetarea si marcarea

Etichetarea/marcarea stingdtoarelor se efectueazd in vederea recunoasterii usoare a datei
efectudrii verificarii/incércarii si a numelui societdtii care a efectuat operatia respectivd. Pentru marcare
se vor aplica pe corpul stingétorului, ta loc vizibil, etichete autoadezive realizate din material durabii,
care vor contine inscriptiondri care nu se pot sterge o perioadd lungé de timp si care vor fi rezistente la
agentii externi, ulei, apa, praf etc., in conformitate cu prescriptiile SR EN 3-7 si a Centrului National
pentru Securitate [a Incendiu si Protectie Civild. Procesul de marcare se va efectua fird a se
acoperi/inlitura eticheta originald aplicatd de producitor indiferent de starea acesteia; astfel, prestatorul
va aplica pe corpui stingétorului, al&turi de eticheta originald, in partea de jos sau lateral dreapta a
acesteia, o etichetd autocolantid/autoadezivi, care va contine cel putin urmatoarele date:

- denumirea societdtii prestatoare;

- data efectudirii verificarii/reincircérii sau repardrii, precum si luna si anul la care trebuie
efectuati urmitoarea verificare sau, dupi caz, reincércare;

- perioada de garantie pentru serviciile prestate, respectiv pentru piesele de schimb inlocuite.

I11.4.3. Cerinte privind transportul

Transportul stingétoarelor se va efectua de cétre ofertant, atét la preluarea de la beneficiar, cat si
la restituirea acestora, cu mijloace de transport adecvate.

1I1.4.4. Cerinte privind depozitarea

Nu este cazul.

IV. TERMENE SI DURATA

IV.1. Prestare

Serviciile se vor presta la sediul ofertantului, dupi ridicarea, esalonat, a stingédtoarelor de la sediul
beneficiarului, in termen de 45 de zile de la primirea ordinului de incepere a serviciului.

Dupa preluarea stingdtoarelor si transportarea lor la locul de prestare, ofertantul va parcurge
urmitoarele etape:

- verificarea stingétoarelor si incadrarea lor la tipul de interventie ce se impune, functie de starca
tehnici, astfel:

a) stingdtoare la care se impune doar verificare, etichetare si sigilare;

b) stingitoare la care, pe langd verificare, etichetare gi sigilare, se impune si
reincircarea/incarcarea cu pulbere, CO2 sau spumd, dupi caz;

c) stingétoare la care, pe l4ngé verificare, etichetare si sigilare, se impune si repararea acestora;

d) stingdtoare la care, pe ldngd verificare, etichetare si sigilare, se impune atit
reincircarea/incércarea cu pulbere, CO2 sau spumd, cét si repararea lor.

Pentru fiecare stingitor care se incadreazi la una din situatiile prevazute la punctele a), b), c) si
d), ofertantul va intocmi un deviz, conform anexelor la caietul de sarcini, in care se vor evidentia
operatiile efectuate pentru cantititile de materiale si piese folosite la prestarea serviciilor.

Devizele vor fi transmise beneficiarilor pentru aprobare si vor sta la baza decontrii prestatiei.

Stingatoarele ale ciror devize de reparare nu vor fi aprobate de beneficiari, se vor returna acestora,
urménd si fie acceptati la platd doar verificarea lor. L
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IV.2. Durati contract
Durata contractului este de 180 de zile de la inregistrarea acestuia.

V. GARANTII

Termenul de garaniie pentru stingétoarele care fac obiectul serviciului trebuie si fie de minimum
12 luni din momentul verificarii, reincarcérii si repardrii (dacd a fost cazul) si va fi inscriptionat pe
cticheta autocolantd de cétre prestator pe fiecare stingdtor in parte.

Termenul de garantie se acordi atdt pentru serviciul prestat cét si pentru produsele puse in opera.

fn perioada de garantie ofertantul are obligatia si-gi asume riispunderea pentru toate defectele
ascunse si sd Tnlocuiasca stingétoarele defecte, daci defectiirile nu s-au produs din vina beneficiarului.

Pentru neconformititi apirute in perioada de garantie, se va proceda astfel:

- beneficiarul va intocmi un Raport de neconformitate pe care il va transmite ofertantului;

- ofertantul se obligd sd trimitd un reprezentant in termen de maximum 48 de ore de la data
sesizdrii la sediul beneficiarului, care, impreund cu reprezentantii beneficiarului vor analiza
neconformitatea, stabilind cauzele, termenul si modul de remediere si vor intocmi o Nota de constatare
in acest sens;

- neconformitatea se va remedia In maximum 5 zile lucriitoare de la data semndrii notei de
constatare.

V1. CERINTE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE SI FINANCIARE

VL1. Cerinte privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnicd va fi intocmita in limba roménd, urmérind structura de continut si cerintele
din prezentul caiet de sarcini. Cerintele si specificatiile tehnice din cajetul de sarcini vor fi tratate ca fiind
cerinte minimale.

in propunerea tehnici ofertantul va prezenta informatii privind termenele de prestare si executie
si devizele Tn baza ciirora se vor presta serviciile pentru fiecare tip de stingitor, cu respectarea structurii
prezentatd in Anexa nr. 1 si Anexele nr. 1.1+1.5.

V1.2. Cerinte privind prezentarea propunerii financiare

Propunerea financiard va fi intocmitd in lei, fird TV A, urmirind structura de continut si cerintele
din prezentul caiet de sarcini, ofertantul avénd obligatia completirii Anexei nr. 1 — Centralizator. Listii
de cantititi. Servicii de verificare, inc#ircare si reparare stingiitoare de incendiu si Anexelor nr. 1.1+1.5.

Toate cheltuielile privind prestarea serviciului intrd in sarcina ofertantului si vor fi incluse in
propunerea financiara.

Procurarea tuturor datelor, informatiilor si documentatiilor necesare prestérii serviciului, intra in
sarcina ofertantului, toate costurile legate de obtinerea acestora fiind incluse in propunerea financiara.

Ofertantul va asigura resursele de orice fel necesare realizirii serviciilor (manoperd, utilaje,
dispozitive, materiale, mijloace de ridicat etc.), toate costurile aferente acestora vor fi incluse in
propunerea financiara,

VII. RECEPTIIL, INSPECTII, TESTE
VIIL.1. Receptii
Receptia serviciilor prestate se va face la Societatea Electrocentrale Craiova S.A., cu sediul in
municipiul Craiova, str. Bariera Vilcii, nr. 195, cod pogtal 200716, judetul Dolj, In maximum 5 zile de la
terminarea prestérii.
Prestatorul are obligatia de a transmite beneficiarului dosarul de calitate, care va contine
documentele ce atestd calitatea serviciului prestat:
— facturd fiscald/aviz de expeditie a marfii;
— declaratie de conformitate;

— certificat de calitate si garantie;
5‘;
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— fige tehnice de securitate conform Regulamentului Comunittii Europene EC 453/2010
privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice
(REACH).
Prestatorul are obligatia de a preda beneficiarului, cu proces verbal, piesele defecte inlocuite.
fn cazul in care prestatorul identifica stingdtoare care nu mai indeplinesc cerintele de functionare,
acesta va intocmi un proces verbal in care va consemna motivele pentru care nu mai sunt indeplinite
aceste cerinfe si va recomanda beneficiarului casarea acestora. Acest proces verbal se¢ va inainta
reprezentantului responsabil din partea beneficiarului.
VII.2. Inspectii
Nu este cazul.
VIL3. Teste
Nu este cazul.

VIIL DISPOZITII FINALE

Prestatorul se obligd sé presteze serviciile de verificare, incdrcare si reparave stingdtoare cu
respectarea prevederile legislatiei in domeniul securitatii $i sinatétii in munci. De asemenea, pe perioada
deruldrii serviciului, prestatorul se obligé s& raspundi de prevenirea si stingerea incendiilor precum si de
respectarea normelor de protectie a mediului.

Partile se obligd s trateze toate 1nf0rma];111e si documentatiile de care au luat la cunog;tmta in timpul
negocierii ca informatii confidentiale si se obligi s nu le divulge unei terte persoane. In cazul in care
oricare dintre pérti incalcd prezenta clauzi, partea in culpi se obligd si acopere integral prejudiciul cauzat
celeilalte parti.

fn cazul in care partile transmit sau pun la dispozitia celeilalte parti orice Date Personale acestea
se obligd sd proceseze respectivele Date Personale in conformitate cu legislatia in vigoare si aplicabild,
inclusiv cu Regulamentul UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor
cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (,,Regulamentul UE 2016/679”), orice
norme, regulamente, ordine si standard, astfel cum acestea pot fi modificate periodic.

IX. ANEXE

— Anexa nr. 1 — Centralizator. Listd de cantitiiti. Servicii de verificare, incarcare si reparare
stingétoare de incendiu;

— Anexanr. 1.1 — Verificare, incércare, reparare, etichetare stingétor cu spuma tip SM9;

~ Anexanr. 1.2 — Verificare, Incércare, reparare, etichetare stingétor cu pulbere tip P6;

— Anexanr. 1.3 — Verificare, ncéircare, reparare, etichetare stingétor cu pulbere tip P50;

— Anexanr. 1.4 - Verificare, incéircare, reparare, etichetare stingétor cu CO2 tip GS5;

— Anexa nr. 1.5 — Verificare, inciircare, reparare, etichetare stingditor cu CO2 tip-62.
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Aprobat Director General // Dan VASILE ’50 N
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Anexanr. 1.1

Verificare, inciircare, reparare, etichetare stingitor cu spumi tip SM9Y

Verificare, etichetare, sigilare (materiale + manoperi)

) Valoare

Denumire »
{lei)

1. Verificare, etichetare, sigilare (manopera + materiale marunte, pentru 1 stingétor)

TOTAL Tarif verificare, etichetare, sigilare pentru 1 stingitor

Inciircare stingitor (materiale + manopera)

D i Valoare

enumire .

(lei)

1. Materiale

1.1. Spumd mecanici necesari pentru incarcarea unui stingator
1.2. Gaz propulsor N, (azot) necesar pentru incircarea unui stingator

2. Operatii (manoperi)

2.1. Manoper pentru Incércarea unui stingfitor

TOTAL Tarif incircare pentru 1 stingitor

Reparare stingiitor (materiale + manoperi)

; . Pret Valoare
Denamire U.M. | Cantit. QeiiUM) | @ed)
1. Furtun stingétor tip SM9, inclusiv manopera pentru inlocuire buc. 1
2. Teavid generatoare spumd SM9, inclusiv manoperd pentru buc 1
inlocuire '

3. Robinet stingtor tip SM9, inclusiv manopera pentru inlocuire buc. I
4. Dispozitiv manevrd tip SM9, inclusiv manoperi pentru buc ]
inlocuire v

5. Alte materiale (garnituri, sigurante, materiale mirunte ete.), inclusiv

manopera pentru inlocuire Be :
TOTAL Tarif reparare pentru 1 stingitor

Noti:

-Transportul stingitoarelor se va efectua de citre prestatorul serviciului, atat la preluare de la cét si la restituirea acestora la
S.Electrocenirale Craiova SA, costurile fiind incluse In costurile verificarii.

-Operatiile si cantitiiile precizate Tn anexi se referd la operatiile si cantititile maximale ce pot fi puse in operd 1n cadrul
serviciului.

-Incércarea stingétoarelor se va efectua numai dacé este necesari, in baza unei note de constatare tehnicd, Tncheiald In comun, de
cétre beneficiar si prestator.

-Volumul reparatiilor (operatii si cantitati), pentru fiecare stingéitor va fi in functie de starea tehnic3 a stingatorului ce va fi
reparat, stare tehnica ce va fi consemnat printr-o ,,Nota de constatare tehnic3d” Intocmitd Tn comun, de citre beneficiar si
prestator. Componentele Inlocuite vor fi returnate beneficiarnlui cu aviz de Tnsotire a marfii.

-Manopera pentru reparare (demontare, curiitive,Inlocuire, montare, etc) se va include n pretul unitar al materfatelor.

intocmit,
Florin Ispas
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Anexanr. 1.2
Verificare, incarcare, reparare, etichetare stingiitor cu pulbere tip P6

Verificare, etichetare, sigilare (materiale + manopera)

: Valoare
Denumire .
(lei)
1. Verificare, etichetare, sigilare (manoperi + materiale mérunte, pentru 1 stingitor)
TOTAL Tarif verificare, etichetare, sigilare pentru 1 stingitor
Ineiircare stingitor (materiale + manoper#)
. Valoare
Denumire )
(lei)

1. Materiale

1.1. Pulbere ABC necesard pentru incarcarea unui stingfitor

1.2. Gaz propulsor N, (azot) necesar pentru incfircarea unui stingator
2. Operatii (manoperi)

2.1. Manopera pentru Tnciircarea unui stingitor

TOTAL Tarif incircare pentra 1 stingitor

Reparare stingiitor (materiale + manoperit)

. . Pret Valoare

Denumire U.M. | Cantit. Qei/UM) | (ei)

1. Furtun stingator tip P6, inclusiv manoperd pentru inlocuire buc. 1

2. Manometru stingfitor tip P6, inclusiv manopera pentru inlocuire buc. 1

3. Robinet stingdtor tip P6, inclusiv manoperi pentru nlocuire buc. 1

4. Dispozitiv manevri tip P6, inclusiv manoperi pentru inlocuire buc. 1

5. Colier furtun evacuare tip P6, inclusiv manoperi pentru fnlocuire buc. 1

6. Stut evacuare tip P6, inclusiv manoperi pentru Tnlocuire buc. 1

7. Alte materiale (garnituri, sigurante, materiale marunte etc.), inclusiv

manoperi pentru inlocuire set !

TOTAL Tarif reparare peatru 1 stingitor

Nota:

-Transportul stingdtoarelor se va efectua de cétre prestatorul serviciulul, atit la preluare de la cat si la restituirea acestora la
S.Electrocentrale Craiova SA, costurile fiind incluse in costurile verificirii.

-Operatiile si cantitatile precizate Tn anex se refer la operatiile §i cantitatile maximale ce pot i puse in operd in cadrul
serviciului.

-Incarcarea stin gatoarelor se va efectua numai daci este necesarii, In baza unei note de constatare tehnicd, incheiat Th comun,
de citre heneficiar §i prestator.

-Volumul reparatiilor (operatii §i cantitati), pentru fiecare stingtor va fi in functie de starea tehnica a stingatorului ce va fi
reparat, stare tehnicd ce va i consemnati prinir-o ,,Nota de constatare tehnici” Intocmitd Tn comun, de citre beneficiar si
prestator. Compenentele inlocuite vor fi returnate beneficiarului cu aviz de Tnsotire a marfii.

-Manopera pentru reparare (demontare, curatire,nlocuire, montare, etc) se va include In pretul unitar al materialelor.

Intocmit,
Florin Ispas




Anexanr. 1.3
Verificare, incircare, reparare, etichetare stingitor cu pulbere tip P50

Verificare, etichetare, sigilare (materiale + manoperi)

: Valoare
Denumire "
(lei)
1. Verificare, etichetare, sigilare (manopera + materiale mirunte, pentru 1 stingitor)
TOTAL Tarif verificare, etichetare, sigilare pentru 1 stingitor
Inciircare stingitor (materiale T manoper3:)
. Valoare
Denumire :
(lei)

1. Materiale
1.1, Pulbere ABC necesarii pentru incédrcarea unui sting#tor
1.2. Gaz propulsor N; (azot) necesar pentru Tncarcarea unui stingator

2. Operatii (manoperi)
2.1. Manopera pentru Tincircarea unui stingitor
TOTAL Tarif inciircare pentru 1 stingitor

Reparare stingitor (materiale + manoperi)

; N Pret Valoare
Denumire U.M. | Cantit. (ei/UM) | (tei)
l. Furtun stingator tip P50, inclusiv manoperi pentru inlocuire buc. 1
2. Manometru stingétor tip P50, inclusiv manoperi pentru buc 1
inlocuire '

3. Robinet stingétor tip P50, inclusiv manoperé pentru inlocuire buc. 1
4. Dispozitiv manevra tip P50, inclusiv manoperd pentru buc !
inlocuire '

5. Caolier furtun evacuare tip P50, inclusiv manoperi pentru

Inlocuire e !
6. Stuf evacuare tip P50, inclusiv manopera pentru inlocuire buc. 1
7. Alte materiale (garituri, siguran{e, materiale méirunte etc.), inclusiv

manoperd pentru tnlocuire - 1

TOTAL Tarif reparare pentru 1 stingitor

Noti:

-Transportul stingitoarelor se va efectua de citre prestatorul serviciului, atit ia preluare de la ¢ét si la restituirea acestora la
S.Electrocentrale Craiova SA, costurile fiind incluse Tn costurile verificiirii.

-Operatiile gi cantiti{ile precizate Tn anex3 se refers la operatiile si cantititile maximale ce pot i puse In operi in cadrul
serviciului.

-Incarcarea stingitoarelor se va efectua numai dacé este necesaré, In baza unei note de constatare tehnicd, Incheiati in comun,
de citre beneficiar si prestator.

-Volumul reparatiilor {operatii si cantitati), pentru fiecare stingator va fi in functie de starea tehnic a stingfitorului ce va fi
reparat, stare tehnici ce va fi consemnata printr-o ,,Not# de constatare tehnica” intocmita n comun, de citre beneficiar si
prestator, Componentele Inlocuite vor fi returnate beneficiarului cu aviz de insotire a mirfii,

-Manopera pentru reparare (demontare, curdtire.Inlocuire, montare, eic) se va include n preful unitar al materialelor.

fntocmit,
Florin/lspas




Anexanr. 1.4
Verificare, inciircare, reparare, etichetare stingiitor cu CO, tip G5

Verificare, ctichetare, sigilare (materiale + manoperi)

. Valoare
Denumire )
(lei)
1. Verificare, etichetare, sigilare (manopera + materiale méirunte, pentru 1 stingétor)
TOTAL Tarif verificare, etichetare, sigilare pentru 1 stingitor
ineiireare stingitor (materiale + manopera)
. Valoare
Denumire :
{lei)

1. Materiale
1. Dioxid de carbon (CO,) necesar pentru incircarea unui stingator l

2. Operatii (manoperi)
2.1, Manoperi pentru Incircarea unui stingator
TOTAL Tarif incfircare pentru 1 stingitor

Reparare stingiitor (inateriale + manoperi)

. N Pret Valoare
Denumire U.M. | Cantit. AeUM) | (tei)
1. Furtun stingfitor tip G5, inclusiv manoperi pentru inlocuire buc. 1
2. Dispersor CO, cu duzd G5, inclusiv manoperi pentru inlocuire buc. |
3. Robinet stingator tip G5, inclusiv manoper pentru inlocuire buc. 1
4. Dispozitiv manevri tip G5, inclusiv manoperi pentru Inlocuire buc. 1
5. Alte materiale (garnituri, sigurante, materiale marunte etc.), inclusiv
manoperi pentru inlocuire set !

TOTAL Tarif reparare pentru ! stingiitor

Noti:

-Transportul stingdtoarelor se va efectua de citre prestatorul serviciulul, atdt la preluare de la cét si la restituirea acestora la
8.Elecirocentrale Craiova SA, costurile fiind incluse In costurile verificirii,

-Operatiile gi cantitélile precizate In anexa se referd la operatiile si cantititile maximale ce pot fi puse ih operii in cadral
serviciului.

-Inciircarea stingatoarelor se va efectua numai daci este necesard, n baza unei note de constatare tehnici, incheiatd In comun, de
citre beneficiar si prestator.

-Volumul reparatiilor (operatii i cantititi), pentru fiecare stingiitor va fi in functie de starea tehnici a stingiitoruluice va fi
reparaf, stare tehnica ce va fi consemmnats printr-o ,,Not# de constatare tehnicd” Intocmitd tn comun, de cétre beneficiar si
prestator. Componentele inlocuite vor fi returnate beneficiarului cu aviz de insotire a mérfii.

-Manopera pentru reparare (demontare, curfitire,inlocuire, montare, etc) se va include Tn preful unitar al materiaielor.

Intocmit,
Florin Ispas




Anexanr. 1.5
Verificare, Inciircare, reparare, etichetare stingfitor cu CQ, tip G2

Verificare, etichetare, sigilare (materiale + manoperi)

] Valoare

Denumire .
(lei)

1. Verificare, etichetare, sigilare (manopera + materiale marunte, pentru 1 stingitor)

TOTAL Tarif verificare, etichetare, sigilare pentru 1 stingitor

Inciircare stingiitor (materiale + manoper3)

. Valoare

Denumire ;

(lei)

1. Materiale
1.1. Dioxid de carbon {CO,) necesar pentru inciircarea unui stingétor |

2. Operatii (manoperi)
2.1. Manoperd pentru Incircarea unui stinggitor
TOTAL Tarif incirecare pentru I stingiitor

Reparare stingitor (materiale + manoperi)

Pret Valoare

Denumire U.M. | Cantit. (ei/UM) | (lei)
1. Dispersor CO, cu duzd G2, inclusiv manoperi pentru tnlocuire buc. 1

2. Robinet stingitor tip G2, inclusiv manopera pentru — ;

inlocuire

3. Dispozitiv manevra tip G2, inclusiv manoperi peniru inlocuire buc. 1

4. Alte materiale (garnituri, siguranie, materiale mirunte etc.), inclusiv el :

manopera pentru inlocuire
TOTAL Tarif reparare pentra 1 stingiitor

Noti:

-Transportul stingdtoarelor s¢ va efectna de cilre prestatorul serviciului, atét la preluare de la cat si la restituirea acestora la
S.Electrocentrale Craiova SA, costurile fiind incluse in costurile verificarii.

-Operatiile gl cantititile precizate In anexd se referd la operatiile i cantitatile maximale ce pot fi puse in operd in cadrul
serviciului.

-Incarcarea stingitoarelor se va efectua numai dacé este necesard, in baza unei note de constatare tehnici, Tncheiat in comun, de
citre beneficiar si prestator.

-Volumul reparatiilor (operatii si cantiti{i}, pentru fiecare stingitor va fi In functie de starea tehnicd a stingitorului ce va fi
reparat, stare tehnici ce va fi consemnati printr-o ,,Noté de constatare tehnicd” Intocmita n comun, de clitre beneficiar si
prestator. Componentele Infocuite vor fi returnate beneficiarului cu aviz de tnsotire a marfii.

-Manopera peniru reparare (dementare, curdtire,inlocuire, montare, etc) se va include In pretul unitar al materialelor.

Intocmit,
Florin Ispas
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