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ANUNT,

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA, persoana juridica de nationalitate romana, cu
sediul social in localitatea Craiova sir. Bariera Vilcii nr.195, judejul Dolj, telefon 0372511521 fax 0372511549,
inregistrata la Oficiul Registrufui Comertului de pe langa Tribunalul Dolj, numiir de ordine J16/2750/30.09.2022,
cod de identificare fiscala RO 46943133, reprezentata legal prin doamna Lorena VOICAN- Director General si
domnui Cristian BASESCU- Director Economic, anunta public intentia de achizitie prin ,,cumparare directa” a
urmatoarelor servicii:
wServiciu de intretinere si reparare a sistemului de avertizare, detectie si semnalizare incediu din
cadrul Societatii Electrocenirale Craiova SA, COD CPV 50413200-5"°, in conformitate cn caietul de
sarcini nr. 26460/17.12.2024 si anexele acestuia..
Valoarea estimata a achizitiei este: 115,750,00 Lei fara TVA.

1. Procedura aplicata pentru atribuirea achizitiei publice: « cumparare directa cu o etapa de negociere ».

1.1 Runda de negociere: Dupa sedinta de deschidere si consemnare va avea loc o rundi de negociere a ofertei
financiare pentru stabilirea ofertei finale.

Ofertantul va depune oferta economica pe adresa de e-mail (alina pralo@secraiova.ro), negocierea se va
face prin mijloace electronice (e-mail, fax). Negocierea se va face in sensul imbunatatirii ofertei financiare depuse
initial.

1.2 Achizitia direcia: se realizeaza cf. art. 12, alin{4) din Legea nr. 99/2016, cu uitimele modificari si
consolidari si prin evaluarea simultani a oferteior depuse de catre operatorii economici.

Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona ,,Serviciu de intretinere si reparare a
sistemului de avertizare, detectie si semnalizare incediu din cadrul Societatii Electrocentrale Craiova
S4, - 1a pretul cel mai mic - Dac3 sunt indeplinite conditiile solicitate.

2. Criteriul de atribuire este pretul cel mai scizut dintre ofertele declarate admisibile (dintre cele primite)

3. Prezentare ofertd - oferta va cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara conform cerintelor din
CS nr. 26460/17.12.2024 si anexele acestuia.

Propunerea financiara va cuprinde: preful unitar - LEI/UM, fird TV A (doui zecimale);

Oferta tehnica va fi redactata in limba romana si va contine in mod obligatoriu cerintele conform CS
nr. 26460/17.12.2024 si anexa nr. 1, cap IT1 si eap.IV (si prin completarea apexei nr. 2},

Specificatii tehnice /cerinte functionale minime: conform cerintelor HL2. din caietul de sarcini nr.
26460/17.12.2024.

4, Termene limiti depunere oferta :

Ofertele urmeaza sa fie transmise, pana in data de 18.02.2025, ora 14.00 la adresa de email:
alina_pralaf@secraiova.ro.

Nu se solicita garantie de participare si documente de calificare.

Ofertele transmise dupa data si ora mentionate in prezentul anunt de participare, nu vor fi luate in
considerare,

5. Termen de prestare :

- service-ul de intretinere si reparare a sistemului de detectie si semnalizare incediv se va derula pe o perioada

de 12 luni calendaristice.

Durata contract: 14 luni de la data inregistrarii contractului.

6. Termen garantie: minimum 12 luni pentru echipamentele puse la dispozitie de catre prestator de la data

montarii acestora in instalatie.

7. Locatie prestare: Societatea Electrocentirale Craiova SA- cu sediul in localitatea Craiova, str. Bariera

Vileii, nr. 195, judetul Dolj, cod postat 200716.




8. Pretul contractului:
Pretul unitar/reper este cel din oferta financiara.
Pretul este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a contractufui.
Preturile se vor exprima in lei

9, Modalitate de plata:

Plata se va face cu OP in termen de la 60 zile calendaristice de la data primirii si inregistrarii
facturii/facturilor, in ordinea cronologica a inregistrarii lor in evidenta entitatii contractante, termen ce reprezinta
scadenta la plata, co conditia ca prestarea serviciilor sa corespunda cerintelor achizitorului(din punct de vedere
cantitativ si calitativ).

in cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sé@-gi indeplineascd obligatiile asumate, este de
drept in intdrziere §i poate plati penalitati o suma echivalenti cu valoarea dobénzii legale penalizatoare pentru fiecare
zi de fintirziere, procent calculat din valoarea obligatiilor neindeplinite conform termenclor de prestare ale
contraclului, dupd urmélorul algoritm de caicul: Dobdnda legald penalizatoare = rata de referinti a BNR + 8
puncte procentuale. Penalitdtile nu pot depdsi contravaloarea obligatiilor contractuale neindeplinite. Pentru
penalitatile calculate, entilatea contractanta va emite {factura avand termen scadent 30 zile de la emilere, in baza unei
notificari prealabile.

in cazul in care entitatea contractanta nu onoreaza la plata facturile in termenul prevazut din contract, poate
plati penalitati o suma echivalenta cu valoarea dobanzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorate la plata
pentru fiecare zi de intirziere ce depaseste termenul de 30 zile de la data scadentei la plata. Dob4nda legali
penalizatoare = rata de referinti a BNR + 8 puncte procentuale. Penalitatile nu pot depasi valoarea facturilor
neonorate la plata.

In cazul prestarii serviciilor cu neconformitiiti stabilite de citre comisia de receptie, se va transmite raportul
de neconformitate prestatorului. Acesta are obligatia si elimine neconformititile sesizate in termenul stabilit, in caz
contrar prestatorul va fi de drept in intirziere, urménd sd pliteasci penalititi o sumi echivalentd cu valoarea
dobénzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de intArziere din valoarea serviciilor aflate in aceasti situatie.

NOTA:
Operatorii economici care au documente constatatoare negative inregistrate la sediul Entitatii Contractante, pot
participa cu oferte in cadrul procedurii, cu respectarea art. 184 din Legea achizitiilor publice nr. 99/2016 cu toate
completarile si modificarile ultericare.

n

In vederea asigurdrii unei concurente reale, numérul minim al ofertantilor participanti nu poate fi mai mic de 2.

P

In cazul in care numérut ofertantilor este mai mic de 2, autoritatea contractanti f§i rezervi dreptul:

a} fie de a anula procedura;
b) fie de a continua procedura numai cu ofertantul participant.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefonul: 0372511543; adresa e-mail: alina.prala@secraiova.ro.

Atasat va transmitem Caietul de sarcini nr. 26460/17.12.2024 impreuna cu anexele acestuia si proiect
contract sectorial de prestare de servicii.

Va multumim pentru colaborare!
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L. INFORMATII GENERALE

I.1. Denumire entitate contractanta

Societatea Electrocentrale Craiova SA, cu sediul in Craiova, str. Bariera Vilcii, nr.195
cod 200716, judetul Dolj, Romania, Telefon: 0372511521, Fax: 0372511549,

1.2. Caracteristici ale locului unde vor fi puse in opera produsele solicitate

Prezentul caiet de sarcini este intocmit a stabili conditiile tehnice, de calitate si
organizatorice minimale in vederea prestarii serviciului de intretinere a sistemelor de detectie,
semnalizare si avertizare incendiu din cadrul Societatii Electrocentrale Craiova SA.

IL. OBIECTUL ACHIZITIEI
I1.1. Denumire
,Serviciu de intretinere si reparare a sistemului de avertizare, detectie si
semnalizare incendiu din cadrul Societatii Electrocentrale Craiova SA”
I1.2. Cantitate
Conform Aanexa nr. 1 - Lista lucrdrilor care trebuie efectuate in cadrul serviciului si
Anexa 2 — Lista de cantitati de servicii si materiale, anexata caietului de sarcini.
Lucrarile de reparatii si intretinere se vor efectua la:
- PC pentru monitorizare si diagnosticare SDSI — 1 buc;
- centrala analogica — 4 buc;
- 24 linii;
- detectoare de fum — 523 buc.;
- detectoare de temperatura — 298 buc;
- detector optic combinat de fum si temperatura — 51 buc
- butoane manuale ( declansator manual adresabil } — 324 buc;
- sirene (hupe) de avertizare — 35 buc.

I1I. DESCRIERE SERVICIU
111.1. Caracteristici generale
Sistemul si instalatiile de detectie si avertizare incendiu de la S.E. Craiova SA este realizat
cu urmatoarele echipamente:
A) Componenta instalatiei de avertizare incendii aferenta grupurilor energetice si etapa CT

Nr. DENUMIRE Tip-cod de referinta Caracteristici | Cant
ert. tehnice (buc)
1 Centrala CERBERUS - amplasata | ANALOG PLUS tip CC 1142 cu -

in camera de comanda bloc 1; 12 linii 1
2 | Centrala CERBERUS - amplasata | ANALOG PLUS tip C1 1142 cu -

Ia remiza PSI; 6 linii 1
3 | Detector de fum optic DO 1131 - 508
4 | Detector de temperatura DT 1131 - 289




SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.
COD:
SEC CAIET DE SARCINI EDITIA: pag. 2/10
REVIZIA:
5 | Buton manual DM 1131 - 309
6 | Hupe (sirena) de avertizare AGN 24.5 - 21
7 !PC pentru monitorizare si - - 1
diagnosticare SDS1 amplasat la
remiza PSL.
B) Componenta sistemului si instalatiei de semnalizare si avertizare incendii aferenta statiei
de slam dens
Nr DENUMIRE Tip-cod de referinta Caracteristici tehnice Cant
ert (buc)
1 - 1-4 bucle;
Centrala analogica KIDD-VEGA -126 adrese/bucle; LCD cu 8
adresabila, inclusiv sursa VO4/1/024/A/P randuri;
2,4 Ah ( 2 linii ) - 24 zone; 1
- 4 iesiri alarma;
- 4 iesiri relew.
2 Back-up batery — 2 buc. - 12V/12Ah 2
3 Buton manual semnalizare | Cod 55000-905 Contact ND, IP 53 15
incendiu
4 Sirena adresabila XP95, cod 45681-265 85/92 dB, IP43 6
5 Sirena conventionala BANSHEE 100 dB 1a 1 m, IP53 3
6 Detector multisenzor optic | XP95, cod 55000-885 Senzor optic de fum si senzor | 18
si termic termic 1P43
7 Detector de fum optic XP95, cod 55000-600 Senzor optic, [P43 15
8 Detector standard de | XP93, cod 55000-400 Trei nivele de sensibilitate, 1P43 5
temperatura
9 Soclu pentru detectoare | XP95, cod 45681-210 - 38
adresabile cu cariela
10 | Izolator XP95, XPLORER, cod | 15-40 Vcc, [P43 4
590000-700
11 | Interfata /O cod 55000-588 3 INPUT/UOTPUT 2
12 | Repetor semnale VR 3024 - Display
- Fara comenzi i
- 24 zone
C) Componenta sistemului si instalatiei de semnalizare si avertizare incendii aferenta
instalatiei de desulfurare
Nr DENUMIRE Tip-cod de referinta Caracteristici tehnice Cant
crt (buc)
1 | Centrala de Tip constructiv: centrala de
detectie, SECURITON detectie incendiu adresabila
alarmare si cu 4 bucle
avertizare in caz B6-SCP 2020 de detectie si extensibila pana
de incendiu 20-1150004-01-02 la 16 bucle 1
adresabila, 4 - interfata cu posibilitate de
bucle, 250 (4 linii) adaugare a inca 2 bucle de
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elemente/bucla detectie
si 3500m - 250 de elemente pe bucla
lungimea - lungime maxima bucla
buclei, montata 3500m
aparent pe - tensiune de alimentare:
pereti, cu baterii 220V/ 50Hz;
incluse tip ~putere maxima: 160W;
SECURITON - grad de protectie IP30;
- afisaj LCD;
Montaj: - aparent pe perete;

Panou repetor 1
pentru  remiza
PSI tip
MIC711
Modul relee cu | Tip constructiv: Modul cu 4 intrari BX-IM4
4 intrari, | Caracteristici tehnice: EG 072844
adresabil (IM4) | - tensiune de functionare: 12....30Vce; | Producator SECURITON 10
Producator - temperatura de functionare: -20...+60
SECURITON | grade C;

- grad de protectie IP66;

Montaj: - aparent pe elemente de

constructie;
Modul relee cu | Tip constructivi Modul cu 4 iesiri | BX-REL4
4 iesiri, | Caracteristici tehnice: 20-2100004-01-01
adresabil(REL4 | - tensiune de functionare: 12....30Vce; | Producator SECURITON
) - temperatura de functionare: -20...+60
Producator grade C;
SECURITON | - grad de protectie [P66; 10

- suporta comutare sarcina pana la 2A

51230V,

Montaj: - aparent pe elemente de

constructie;
Sursa in | Parametrii tehnici si functionali: SPS24140
comutatie Tip constructiv: Sursa in comutatie HELICGS SECURITY
EN54-5A17 Caracteristici tehnice: 8
27,6VDC, - tensiune de alimentare: 230V ca;
2x17Ah 4,0A + | - tensiune de iesire: 27.6V cc;
1,0A 5,0 +0A |- temperatura de functionare: -5...4+-40

grade C;

- grad de protectie IP54;

- eficacitate: 89%;

- monitorizare baterii;

Montaj: - aparent pe eclemente de

constructie;
Detector  optic | Parametrii tehnici si functionali: MCD-573 X
de fum si|Tip constructiv: Detector optic | 30-5000003-02-01
temperatura, combinat de fum si Producator SECURITON
adresabil (MCD | temperatura;

573 X)

Tip detector: adresabil;
Caracteristici tehnice:
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- sensibilitate la fum: normala (100%)
conform EN54-7;
- sensibilitate la temperatura: clasa Al,
clasa A2, clasa B; 51
- tensiune de functionare: 16-30V cc;
- temperatura de functionare: -25...+60
grade C;
- grad de umiditate pana la 34 grade C:
10...95%rel/F;
- grad de protectie 1P44;
Montaj: - aparent pe elemente de
constructie;
7 Declansator Tip constructiv: Declansator manual; MCP 542 X

manual Tip declansator: adresabil; 237965

adresabil (MCP | Caracteristici tehnice: Producator SECURITON

545 XN) - tensiune de functionare: 7-31V cc;
- temperatura de functionare: -20...+50
grade C;
- grad de umiditate pana la 34 grade C:
10...95% rel/F;
- grad de protectie IP65; 11
- culoare rosie;
Montaj: - aparent pe elemente de
constructie;

8 Sirena Parametrii tehnici si functionali: BX-S0L.
adresabila  de | Tip constructiv: Sirena de interior; 20-2100008-01-02
interior, cu flash | Tip sirena: adresabila; Producator SECURITON 5

(BXSOL)

Caracteristici tehnice:

- tensiune de functionare: 12-30V cc;

- temperatura de functionare: -10...+55
grade C;

- 4 tipuri de tonuri de alarma;

-2 nivele de volum de alarma (low si
high);

- grad de protectic IP65

- culoare rosie;

Montaj: - aparent pe elemente de
constructie;

I1.2. Specificatii tehnice minimale
2.1.Modul de prestare a serviciilor

a) La inceputul lucrdrilor de service se efectueazi inspectia $i constatarea preventivd a
stdrii tehnice a sistemelor de detectie si avertizare, repararea si configurarea/reconfigurarea
acestora, in vederea readucerii sistemelor de detectie si avertizare incendiu la parametrii

tehnici normali/nominali de functionare;

b) Prestatorul va prelua sub semnéturi neconformitiitile instalatiei consemnate in registrul

de defectiuni, va analiza semnalizirile centralelor si va trece imediat la remediere;
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¢) Se vor verifica toate linjile cu programele de test si s¢ vor lista toate liniile cu
elementele acestora cuprinzdnd: pozitia din linie, codul zonal, seria acestora §i zona de
amplasare;

d) Se vor efectua lucrdrile cuprinse la poz. 2.2.1, denumite lucrari lunare de service si
mentenanti la sistemul de detectic i avertizare incendiu;

¢) Se vor efectua lucrdrile cuprinse la poz. 2.2.2, denumite lucréri trimestriale de service
si mentenanti la sistemului de detectie si avertizare incendiu;

f) Interventiile accidentale se vor efectua numai la solicitarea S.E. Craiova SA, conform
precizirilor de la poz. 2.2.3.

Lucrarile de service si mentenantii se vor executa in conformitate cu instructiunile de
operare si utilizare a centralelor precum si conform standardelor, normelor si normativelor
tehnice de specialitate.

Pentru prestarea lucriirilor de service, prestatorul va asigura personal calificat
conform legislatiei in vigoare aplicabile pentru efectuarea de astfel de servicii, astfel incét
acesta si fie capabil sa asigure derularea contractului.

fn jurnalul de evenimente, existent la fiecare centrald, prestatorul serviciului va notifica
toate lucririle efectuate i toate observatiile constatate.

Pentru probele si verificarile exccutate, prestatorul va intocmi si elibera beneficiaruiui
buletine de verificari, imediat dupd efectuarea acestora.

Dupd inspectia si constatarea stirii tehnice a sistemului de detectie si avertizare incendiu
contractantul/executantul va intocmi un raport de constatare in care va fi consemnatd starea
tehnici a sistemului si va preciza toate lucrdrile si resursele materiale necesare aducerii
sistemului la parametrii tehnici normali/nominali de functionare.

Raportul de constatare va fi supus spre avizare beneficiarului.

Pentru efectuarea lucrarilor de service prestatorul va presta serviciile mentionate in Anexa
1 si va livra echipamente necesare mentionate in Anexa 2.

Toate produsele/echipamentele necesare pentru efectuarea lucrarilor de service trebuie si
fie noi.

Toate costurile, de orice naturd, incusiv transportul pand la beneficiar intrd in sarcina
contractantului fiind incluse in ofertd.

Continutul lucrérilor de service

2.1. Inspectia si constatarea preventivd a starii tehnice a sistemului si instalatiei de
detectie si avertizare incendiu, repararea si configurarea/reconfigurarea acestuia

Firma prestatoare va efectua servicinl de intrefinere si reparatii accidentale a
sistemului de detectic si avertizare incendiu avand componenta de mai sus in primele zile
de la perfectarea contractului, parcurgind urmitoarele etape, obligatoriu in aceasti ordine
(nu se trece la etapa urmiitoare fira efectuarea primei etape si/sau a etapei anterioare):

2.1.1. Verificarea functiondrii_sistemelor_si_instalatiilor de detectie, semnalizare §i
avertizare incendiu, verificarea_fiecdrei centrale si aducerea la starea de functionare normald

Vizualizarea starii sistemului de detectie si avertizare incendiv, monitorizarca grafica este
realizata prin intermediul unui software dedicat realizat de catre UTI (denumirea comerciala
SMS), software ce ruleaza pe un calculator de tip PC, sub sistemul de operare Windows 2000 sau
Windows NT.

Repunerea in stare de functionare a programului, presupune pe langa refacerea
comunicatiei si refacerea planurilor grafice, importul lor in aplicatie, redefinirca/configurarea
punctelor individuale de detectic, alocarea legaturilor logice cu corepondentele reale din sistem
(teren), zoom automat si manual pentru zona de incendiu in alarma sau pentru oricare alta zona,
stocarea evenimentelor in cazul unei alarme de foc asfel incat inregistrarile de evenimente sa
poata fi cautate in baza de date (Microsoft Access) dupa criterii diverse si deasemenea sa poata fi
generate rapoarte si diverse statistici.
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b) pregitirea centralei pentru o deconectare de scurta durati in vederea verificérii interne
a acesteia;

c) deconectarca alimentarii primare i a celei secundare a centralei;

d) examinarea circuitelor imprimate ale centralei pentru depistarea eventualelor semne de
supraincilziri, intreruperi de circuite sau alte tipuri de defectiuni;

e) verificarea stirii sursei de alimentare, incluzind sursa primard de alimentare si a
bateriilor de acumulatori; daca bateriile de acumulatori nu mai asigurii capacitatea necesard, se
vor intocui cu alte baterii de acumulatori noi;

f) examinarea blocurilor terminale, a cablurilor de interconectare si remedierea legaturilor
imperfecte;

g) reconectarea alimentarii i repunerea centralei in modul de lucru normal;

h) verificarea memoriei de evenimente a fiecdirei centrale a imprimantelor acestora; citirea
listingului de evenimente afisat sau printat;

i) verificarea sistemului propriu de testare al centralei pentru observarea indicatorilor
luminosi ai afisajului gi a buzzer-lui intern;

j) verificarea trecerii si functionarii centralei pe sursa de rezerva, la sciderea si pierderea
tensiunii retelei de alimentare principale. La restabilirea sursei de bazi, centrala trebuie sa se
comute automat pe aceasta, asigurdnd si incércarea sursei de rezervi;

k) preventiv se vor curata contactele surselor de rezervd (acumulatorii);

1) verificarea prizei de pimant a centralei.

Se vor efectua toate lucririle constatate ca necesare pentru aducerea centralelor la o
stare normali de functionare.

2.1.2. Verificarea componentelor sistemului si instalatiilor de detectie si de semnalizare
incendiu va cuprinde:

-verificarea rezistentei de izolatie a circuitelor §i impaméntérilor;

-verificarea integritatii liniilor (buclelor) si a configuratiei acestora, tipul elementelor,
ordinea de dispunere pe linii gi numérul acestora,

-verificarea pe teren a marcajelor de identificare a liniilor §i elementelor dispuse pe linii gi
refacerea acestora;

-verificarea nivelului de semnal provenit de la fiecare element detector, iar inh cazul in
care unul sau mai multe detectoare sunt defecte sau au ajuns la pragul de prealarmd, se vor curdta
pentru aducerea lor la pragul normal;

-verificarea sensibilitétii detectoarelor;

-se vor inlocui detectorii §i butoanele constatate defecte;

-se vor nota in jurnalul de evenimente explicit seriile detectoarelor si butoanelor
schimbate;

-se vor actiona mai multe detectoare automate sau butoane manuale la alarma de incendiu
sau defect de pe fiecare linie, pentru a observa corecta lor operare, afisare in cadrul centralei
proprii si pe centrala master de la remiza de pompieri, respectiv repetorul de semnale de la
remiza de pompieri si acfionarea dispozitivelor auxiliare corespunzatoare.

2.1.3. Readucerea sistemului de detectie si avertizare incendiu la starea normald de
functionare

Se vor efectua toate lucririle, constatate ca necesare, in vederea readucerii sistemului de
detectie si avertizare incendiu la parametrii tehnici normali/nominali de functionare (funcfionarea
optimi a celor 4 centrale cu liniile §i elementele acestora, inclusiv functionarea sistemului de
comunicatie intre centrale, respectiv intre centrali si repetorul de semnale si al celui de alarmare
cu sirene din teren.

Se vor realiza toate configurarile si/sau reconfigurarile rezultate ca fiind necesare In urma
lucrdrilor de intretinere si reparatii accidentale.
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Numai dupi efectuarea tuturor lucririlor de service prevazute la punctul 2.1 se va trece la
efectuarea lucrarilor periodice de service.

2.2. Lucriri periodice de service si tmentenantd

991, Lucréiri lunare de service si mentenantd la sistemele si instalatiile de detectie st
avertizare incendiu:

1. Verificarea stirii de integritate a sistemului si instalatiei;

2. Verificarea tensiunii de alimentare a surselor de bazi (de la retea) si de rezervd (de la

bateriile de acumulatori), capacitatea acumulatorilor si starea contactelor;

3. Verificarea tuturor functiilor si a stirii de functionare generald a centralelor de
incendiu;

Verificarea functiondrii semnalizirii optice si acustice de incendiu si defect;
Verificarea functiondrii semnalizirilor de la detectoare §i butoanele manuale;
Verificarea conditiilor de mediu in care functioneazi detectoarele;
Asigurarea degajirii spatiului in jurul detectoarelor i butoanelor manuale;
Verificarea comutiirii automate a surselor de alimentare cu energie electricd;
. Verificarea functiondrii globale a semnalizarilor de defect;

10. Verificarea functionarii dispozitivelor exterioare de alarmare;

11. Verificarea tuturor liniilor cu programele de test. Se vor constata care sunt elementele
de detectie ce trebuiesc curiitate sau inlocuite si se vor efectua operatiile necesare;

12. La sosirea in unitate, prestatorul va prelua sub semndturd neconformitatile instalatiei
consemnate in registrul de defectiuni, va analiza semnalizirile centralelor §i va proceda imediat
la remedierea lor.

222, Lucrdri trimestriale de service si mentenantd la sistemele si instalatiile de detectie
si avertizare incendiu:

1. Intretinerea preventiva a celor 3 centrale de semnalizare, detectie si avertizare incendiu,
a tuturor detectoarclor si butoanelor (curitare de praf §i impuritai, vizualizarea stirii circuitelor
si contactelor);

2. Testarea functiondrii tuturor detectoarelor si butoanelor manuale de detectie si
semnalizare incendiu:

a) detectorii de fum se vor testa funtional (activa) cu spray pentru detectori de fum;
b) detectorii de temperaturd se vor testa functional (activa) cu suflanti de aer cald;
¢) butoanele se vor testa functional.

Centralele de incendiu proprii (slave), cdt si centrala de incendiu master, respectiv
repetorul de semnale al centralei, dispuse la remiza de pompieri, trebuie s& primeascéd alarmele
din timpul testelor, si le afigeze pe display si s emitd semnalul acustic corespunzitor alarmei la
incendiu.

3. Tnlocuirea detectoarelor si declangatoarelor (butoanelor) manuale constatate defecte;

4. Verificarea functiondrii sirenelor;

5. Verificarea integrititii cablurilor de semnalizare;

6. Efectuarea lucririlor specifice de service si mentenantii pentru aducerea sistemului la
starea de functionare normali.

Noti: Lucrarile trimestriale de service i mentenanti la sistemului de detectie si avertizare
incendiu includ si operatiile care se efectueazi la lucrérile lunare de service si mentenantd.

2.2.3. Interventii/reparatii accidentale

in cazul unor incidente sau defectiuni apirute la centralele de avertizare, defecte la
clementele de detectie situate in zonele critice, contractantul va fi anuntat telefonic i in seris. in
acest sens se va incheia o minuti intre pirti dupd semnarea contractului.

W
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Interventiile in vederea efectudrii reparatiilor accidentale se vor efectua in maxim 8 (opt)
ore de la notificarca lor.

Pentru exccutia lucrarilor de service, contractantul/executantul va asigura personal
calificat si autorizat conform legislatiei in vigoare aplicabild pentru efectuarea de astfel de
servicii, astfel incét acesta si fie capabil s3 asigure derularea contractului.

Toate prevederile prezentului capitol vor fi tratate ca minimale si inird in sarcina
contractantului; toate costurile aferente vor fi incluse in oferta.

IIL. 3. Cerinte privind calitatea

Se vor avea in vedere respectarea urmitoarele normative, standarde (sau echivalente):

-SR EN ISO 9001:2015 - Sistemele de management al calitatii. Cerinte, sau echivalent;

SR ISO 10005:2007 - Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pentru
planurile calitatii, sau echivalent;

-SR EN 54:2015 - Sisteme de detectie si alarmare la incendiu, sau echivalent;

Legea Parlamentului Roméniei nr.307/12.07.2006 privind apararea impotriva
incendiilor, cu toate modificdrile si completérile ulterioare;

-Ordinul Ministerului Administraiiei si Internelor nr.163/28.02.2007 pentru aprobarea
Normelor generale de aparare impotriva incendiilor, cu toate modificarile si completérile
ulterioare;

- La executia lucririlor de intretinere i reparatii se vor respecta prevederile din "Normele
generale de prevenire si stingere a incendiilor” (M1 1998). din normativul C 100 ("Normativ de
prevenire §i stingere a incendiilor pe durata executdrii lucrdrilor de construciii si instalatii
aferente acestora”), "Normativ de siguranti la foc a constructiilor" (P 118-99) si alte normative in
vigoare.

- Indicativ 18/2 -2002 — Normativ pentru proiectarea §i executarea instalafiilor de
semnalizare a incendiilor din cladiri si a instalatiilor contra efractiei;

- 17 - 2011 — Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice
aferente cladirilor;

- PE 009/93 - Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru
producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice

- Legea nr.90/96 privind Protectia Muncii; Ordin nr.87/2010 al MAI

Pentru efectuarea lucrarilor solicitate prin prezentul caiet de sarcini, prestatorul trebuie sa
faca dovada ca este autorizat de Ministerul Afacerilor Interne — Inspectoratul General pentru
Situatii de Urgenta, Centrul National pentru securitare la incendiu si protectie civila, atfel

- sa detina autorizatie de functionare privind ,, proiectarea sistemelor si instalatiilor de
semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu” eliberata de Ministerul Afacerilor

Interne — Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Centrul National pentru

securitare la incendiu si protectie civila

- sa detina autorizatie de functionare privind ,, instalarea si intretinerea sistemelorsi
instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu” eliberata de

Ministeru! Afacerilor Interne — Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Centrul

National pentru securitare la incendiu si protectie civila

Prestatorul trebuie sa aiba personal angajat calificat (electronist si cel putin 2 electricieni)

Avand in vedere ca elementele de detectie si semnalizare (senzori de fum, butoane de
alarmare locala) se afla in statii si incaperi electrice ce deservesc procesul tehnologic, prestatorul
trebuie sa detina atestat privind accesul si lucru in aceste incaperi, iar unul dintre lucratori
(electricieni, electromecanici), trebuie sa fie autorixat ANRE cel putin Gradul IIiB, ceilalti sa fie
autorizati grupa I[IINPM.
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Pentru efectuarea lucrarilor prestatorul trebuie sa detina scule si dispozitive necesare
desfasurarii activitatii astfel:

- testere pentru detectori care echipeaza si deservesc centralele de semnalizare si avertizare
incendiu

- prajini telescopice de fibra de sticla 3-6m pentru demontarea/montarea detectoarel;or din
soclu

- aparate de masurat rezistentepriza de pamant si de izolatie

- scari

IV. CERINTE PRIVIND PREZENTAREA OFERTEI TEHNICE

Oferta va fi intocmitd Tn limba roméana.

Propunerea (oferta) tehnic va fi intocmitd urmérind structura de conginut §i cerintele din
prezentul caict de sarcini, astfel incit aceasta si respecte in totalitate cerintele prevazute in
acesta. Cerintele si specificatiile tehnice din caietul de sarcini vor fi tratate ca fiind cerinte
minimale, se vor realiza de citre oferiant, toate costurile aferente fiind incluse in oferta.

Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare.

V. TERMEN DE PRESTARE
Service-ul de intretinere si reparare a sistemului de detectie si semnalizare incendiu se
va derula pe o perioada de 12 luni calendaristice. Durata contractului fiind de 14 luni.

VL. GARANTIE
Se va asigura o garantie de minim 12 luni pentru echipamentele puse la dispozitie de catre
prestator de la data montarii acestora in instalatie.

VIL RECEPTIE

Rezultatele testelor si verificdrilor lunare si trimestriale se finalizeazi prin predarea la
beneficiar, pentru fiecare verificare, testare a unui ,buletin de verificari” eliberat de firma
prestatoare.

Receptia materialelor, pieselor de schimb si lucririlor de service se va face de citre comisia
de receptic dupd efectuarea probelor de punere in functiune, in urma prezentdrii de catre
contractantul/executantul lucrérii a urmétoarelor:

-certificate de conformitate, de calitate si garantie, emise de prestatorul serviciului pentru
serviciul prestat;

—certificat de atestare de la producitor, pentru fiecare detector/buton, ci elementele sunt
produse conform cerinfelor standardelor, normelor §i normativelor in vigoare aplicabile ale
Uniunii Europene;

—certificate de conformitate, de calitate si garangie, emise de producitorul/producétorii
produselor livrate;

-instructiuni de instalare si intrefinere a produselor livrate, in limba englezd si tradus in
limba roména.

Verificarea documentelor de calitate si receptia materialelor se face pe baza certificatelor de
calitate elaborate de furnizor In conformitate cu legislatia in vigoare.

VIIL DISPOZITII FINALE

Interventiile in vederea efectuiirii reparatiilor accidentale se vor efectua in maxim 8 (opt)
ore de la notificarea lor.

Echipamentele asigurate de prestator ce se vor defecta in pericada de garantie vor fi
inlocuite in termen de 3 zile
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IX. ANEXE
Anexanr. 1 - Lista lucririlor care trebuie efectuate in cadrul serviciului
Anexanr. 2 — Lista de cantitati de servicii si materiale
Functia Prenume, nume Semndtur, Datfi e
 N—semnarii
Vizat Director Tehnic Dinca Stefan %(/ / é / 1 de? 67
Ing. Serviciu Tehnic Verona Dalri d ) f i
Verificat - . : “&91' 6 /;2 ‘Zaﬂ -
Compartiment PSI Voican Daniel ZJ& C ' DZ‘\]
Elaborat | Ing. Serviciul Tehnic | Alin-Mihai Isc{;‘u—- : Do oA {6.12., o6
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/SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.

m liNet m
Str. BarieraVilcii, nr. 195, Craiova, Jud. Dolj, cod postal 200716
Tel. 0372 511 521, Fax 0372 511 549, email office@secraiova.ro
Nr. ord. RegistrulComertului J16/2750/2022, CLH/CIF RO 46843133 ~ - ?\ 3 -R

Cont virament RO 51 BTRL RON CRT 0681271601 — Banca Transilvania . f
Capital social 23.829.130 lei i -
WWW.SeCcraiova.ro

\\ 1509001 1SO 14001 ISOZEBE

PROIECT
CONTRACT SECTORIAL DE PRESTARE SERVICH

Nr. /ELC/

In temeiul Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, intre partile contractante:

1. PARTILE CONTRACTANTE:

1.1. Entitatea contractanta SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A., cu sediul in
Municipiul Craiova, str. Bariera Vilcii, nr.195, judetul Dolj, telefon : 0372511521, fax: 0372511549,
inregistratd a Registrul Comertului de pe ldngd Tribunalul Dolj cu nr. 116/2750/30.09.2022, C.UJ/C.LF. nr.
RO 46943133, cont IBAN nr. RO 51 BTRL RON CRT 0661271601, deschis la Banca Transilvania Craiova,
reprezentatd prin d.na Lorena VOICAN- Director General si d.nul Cristian BASESCU — Director
Economic, in calitate de achizitor, denumiti in continuare ,,Entitatea Contractantii” pe de o parte in calitate

de ACHIZITOR
si
1.2. 8.C.uuee seererenseamernesy CU SEIRL T, s SIE e NE. e, inregistratd la
Oficiul Registrul Comertuiui la Do , Cod umic de Inregistrare..........ce. , Cod
IBAN. coctiireenenreenememecanenias , deschis la. , telefon/fax ... , TEprezentata Prif......cceecvermvcesacans ,

in calitate de CONTRACTANT, denumite in continuare fiecare in parte ,Partea’ si in mod colectiv
**Partile’” au convenit incheierea prezentului Contract Sectorial.

Obligatiile si drepturile achizitorului se executa/exercita conform prevederilor contraciuale de catre
SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA, persoana desemnata cu coordonarea, urmérirea si
derularea contractului este d.nul ...oovieiceiinii e

2. DEFINITIIL SI INTERPRETARE

2.1. - In prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) contract sectorial de servicii - prezentul contract si toate anexele sale;

b) achizitor si contractant - pirtile contractante, aga cum sunt acesiea numite in prezentul contract;

c) pretul contractului - preful plitibild contractantului de céatre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrali si corespunzitoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

d) servicii - activitiile a ciiror prestare face obiectul contractului;

¢) produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb g orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract si pe care contractantul are obligatia de a le furniza in legiturd cu serviciile
prestate conform contractului, dect daci este cazul;

f) durata de valabilitate a Contractului - intervalul de timp in care prezentul Contract produce efecte,
potrivit Legii, Ofertei si documentatiei procedurii de achizitie, de la data intréirii in vigoare a Contractului §i
pani la epuizarea conventionald sau legald a oricarui efect pe care 11 produce. Durata Contractului este egald
cu durata de finalizare a serviciului contractat, daci aceasta din urmi este neintrerupti. Durata Contractului
este mai mare decat durata reald de servicii, daci aceasta din urmd se intrerupe, din orice motiv, caz in care
Durata Contractului cuprinde si intervalele de timp in care prestarea contractului de servicii este suspendatd
sau prelungiti. Durata de prestarea a serviciului nu poate depdsi, ca termen, limita termenului la care expiri
durata Contractului;

g) 7i - zi calendaristicd; an - 365 de zile, cu exceptia situatiiior cand se prevede expres ¢ sunt zile lucritoare;
h) standarde - standardele, reglementirile tehnice sau orice alte similitudini previzute in caietul de sarcini i
in propunerea tehnicl;

i) desphgubire: suma acordati de cire instania de judecati sau convenith de citre parti ca sumi cu tiflu de
despagubire platibila parii prejudiciate, in urma incalcérii clauzelor contractuale de ciitre cealalta parte;

1) penalitate contractualii: despagubire stabiliti in contractul de furnizare ca fiind platibils de catre una din
partile contractante, céire cealaltd parte, in caz de neindeplinire a obligatiilor din contract;
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J) garantia de participare: suma de bani care se constituie de ciitre ofertant in scopul de a proteja autoritatea
contractanta fatd de riscul unui eventual comportament necorespunzitor al acestuia pe intreaga perioada
derulata péna la incheierea contractului de achizitie publica;

k) meconformitate serviciu: neindeplinirea unei cerinte, abaterea de la caracteristicile date prin caietul de
sarcini faii de ceriniele specificate;

1) garantia de buna executie: suma de bani care se constituie de citre contractant in scopul asiguririi
autoritétii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativi si in perioada convenitd a contractului;

m) perioada de notificare a neconformitiitilor: perioada de timp cuprinsi intre momentul identificirii
acestora §i momentul transmiterii citre contractant a notificirii;

1) prejudiciu: paguba, dauna provocatd de ciitre o parte contractanti celeilalte par{i:

o) valoare prejudiciu: valoarea pierderii efective ce se poate cumula cu beneficiul san castigul nercalizat;

p) comportament necorespunzitor: ncindeplinirea corespunzitoare a obligatiilor asumate prin contract,
motiv pentru care achizitorul are dreptul de a elibera un certificat constatator cu calificativul nesatisficitor

q) viciu ascuns - deficienta calitativii care nu a fost cunoscuti si nici nu putea fi cunoscutsi de citre Achizitor
prin mijloacele obisnuite de verificare

1) daune-interese: despigubirile in bani pe care contractantu! este indatorat s& le pliteascs, in scopul repardrii
prejudiciului suferit de achizitor, ca urmare a neexecutérii culpabile a obligatiilor contractuale. Neexecutarea,
pentru a da dreptul la daune-interese, poate fi de orice fel (totald, partiald) a unei obligatii principale san
accesorii, esentiale sau secundare efc.;

s) derogare - autorizare de utilizare sau eliberare a unui serviciu/proces care nu este conform cu cerintele
specificate inifial;

§) forta majorii - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreazi greselil sau vinei
acestora, care nu putea fi previzut la momentul Incheierii contractului si care face imposibila executarca si,
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rizboaie, revolutii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apirute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarca
nefiind exhaustivi, ci enunfiativi. Nu este considerat forti majord un eveniment asemenea celor de mai sus
care, fard a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre
pirti;

t) act aditional: actul juridic prin care partile modifica clauzele contractuale:

u} subconiractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizifie publicii si care
executd/presteazd/furnizeazi anumite parfi ori elemente ale lucriirilor sau ale constructiei ori indeplinesc
activitéiti care fac parte din obiectul coniractului de achizitie publici, rispunzind in fata contractantului de
organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop.

3. INTERPRETARE

3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de
plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2, Termenu! "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daci nu se specificd in mod
diferit.

4. OBIECTUL CONTRACTULVI

4.1. Obiectul contractului il constituie prestarea servicinbuiz _ Serviciu de intretinere si reparare a sistemului
de avertizare, detectie si semnalizare incediu din cadrul Societatii Electrocentrale Craiova SA, COD CPV
30413200-5, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2. Achizitorul poate si renunfe la prestarca de parti din serviciu, cu condifia notificarii contractantului cu
minim 10 zile inainte de inceperea prestarilor propriu-zise. Achizitorul, daci nu convine altfel cu
contractantul, dupa notificarea ciire acesta a dorinfei de renuntare la piirti din serviciu, va suporta toate
cheltuielile efectuate de catre contractant pan4 la data renuntarii.

5. PRETUL CONTRACTULUI

5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea obiectului contractului este de ..., wooled, fara TVA astfel cum
este prezentat in propunerea financiaré, care este parte integranta a prezentuluni contract sectorial.

5.2. Preturile sunt ferme si nemodificabile pe toatd durata contractutui si sunt prezentate in Anexa la contract.

6. DURATA CONTRACTULUI

6.1. Contractul inira in vigoare dupa semnarca fara obiectiuni de catre ambele parti contractante si
inregisirarca acestuia la achizitor, avand durata de 14 luni calendaristice de la inregistrarea contractului.
Termen de prestare: 12 luni de la semnarea contractului.

6.2. Serviciile vor fi prestate in cadrul Societatii Electrocentrale Craiova SA, cu sediul in loc, Craiova, str.
Bariera Vilcii. Nr. 195, jud. Dolj, cod postal 200716.
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6.3. Prezentul contract Inceteazd si producd efecte la inchiderea tuturor neconformitatilor consemmate cu
ocazia receptiei si numai daca au fost epuizate conventional sau legal, toate efectele pe care contractul le
produce, inclusiv cele referitoare la eventuale pretentii fondate pe clauze ale contractului.

6.4. Contractul nu va fi finalizat pana cand pattile nu si-au indeplinit toate obligatiile asumate prin contract.

7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
7.1. Documentele contractului sunt:
a) caictul de sarcini nr. 26460/17.12.2024 si anexele acestuia;
b} propunerea tehnicd si financiara;
¢) conventii de Securitatea muncii, PSI i Mediu ~ (daca este cazul);
d) alte anexe la contract (instrument de garantare, angajament de sustinere, acordul de asociere, orice alt
document asupra ciruia partile convin - dacd este cazul);
e) actele aditionale la contract (dacd este cazul).
) garantia de buna exccutie(daca este cazul).

8. MODALITATI DE PLATA

8.1Plata serviciilor prestaie se face In lei in baza facturii/facturilor emise de contractant si acceptate de
achizitor.

8.2. Intocmirea facturii si circuitul ei:

8.2.1 . Obligatii ale contractantului

- sa emita factura numai dupa receptia serviciilor prestate, de catre achizitor;

- factura va respecta prevederile privind documentele finaciar-contabile;

- va identifica factura cu numéaruf contractului;

Factura va fi transmisa obligatoriu prin platforma ANAF RO e- Facturg, conform Legii nr. 1392022, art 11,
Termenul de transmitere este de maxim 5 zile calendaristice de la emiterea facturii,

8.2.2. Obligatii ale achizitorului

- intermen de 3 zile de la data depunerii, responsabilul de contract va verifica inscrisurile din factura o
acceptd si 0 va preda, insotita de documentele justificative care confirma prestarea serviciitor ce fac obiectul
facturarii, Compartiment Financiar al Societatii Electrocentrale Craiova SA;

- in termen de 3 zile de la data depunerii, achizitorul va transmite contractantului, daca este cazul,
motivul refuzului . acceptarii la plata a facturii;

- Factura va fi refuzata la plata in situatia in care datele de identificare ale contractantului si achizitorului
sunt diferite de cele mentionate in contract, datele de identificare sunt incomplete, prescurtate sau nu contin
elementele prevazuie de legislatia financiar - fiscala.

9.3. Plaia facturilor emise in baza contractului se va face dupd verificarea si confirmiarea datelor
inscrise in factura si in documentele insotitoare, in termen de 60 de zile de la data primirii si
inregistrarii acesteia la locul de depunere mentionat la art. 8.2.1,, in ordinea cronologica a inregistrarii
facturilor in evidenta achizitorului, termen ce reprezinta scadenta la plata.

9.4, Plata se face prin virament, cu ordin de plata. Stingerea obligatiilor achizitorului se poate face si prin alte
madalitati de plata legale/stingere//transmitere si transformare a obligatiilor.

8.5, Achizitorul nu se angajeaza sub nicio forma la plati in avans,

9. OBLIGATHLE CONTRACTANTULUI
9.1, Contractantul se obligd si presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract dupa un program,
stabilit de comun acord cu achiziforul si care sa respecte, cerintele din caietul de sarcini nr.
26460/17.12,2024 si anexele acestuia.
9.2, Contractantul se obligd sid presteze serviciile, cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite
angajamentului asumat si la standardele si performantele prezentate in propunerea tehnic, anexd la contract.
9.3, Contractantwl are obligatia de a asigura resurse umane pentru prestarea serviciului, calificate si autorizate,
precum si procurarca tuturor datelor, informatiilor si documentatiilor, fic de naturd provizorie, fic definitive, in
cantitatea si de calitatea necesara prestarii serviciului, prin caietul de sarcini, inclusiv la interventiile facute in
perioada de garantie. Pentru asigurarea interfetei cu achiziiorul, contractantul va desemna o persoand
responsabild de contract, pe care 0 va comunica achizitorujui.
9.4, Inainte de inceperea repatatici, pentru stabilirea celui mai eficient procedeu de remediere a defectiunilor,
se va face diagnosticarea aparatajului/echipamentului.
§.5. Contractantul va executa operatiile necesare realizarii serviciului solicitat, inclusiv toate probele si
incercarile prevazute, in conformitate cu documentatiile tehnice si de calitate ale producatorului
aparatajului/echipamentului, ce face obiectul contractului si cu procedurile proprii;
9.6. Contractantul se obliga, de asemnenea, sa asigure respectarea urmatoarelor cerinte:

a) Sa mentina in functiunc un sistem de calitatc conform cerintelor aplicabile in SR EN IS0 9001 (sau
echivalent) pe tot parcursul serviciitor si in perioada de garantie;

b) sa asigure pe tot parcursul deruiarii contractului, accesul achizitorului la toate inregistrarile de
calitate;
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c) sa respecte toate legile, standardele, normele reglementarilor si documentatia aplicabila serviciului
prestat, afl;ate in vigoare si cerintele prezentate in CS, si nu numai;

d) sa prezinte spre analiza, inainte de implementare, orice modificare in documentatii, in procedeele de
executie sau in parcticile de asigurare privind calitatea;

¢) sa mentina toate autorizatiile atestarile cerute la momentul atribuitii contractului;

f) sa stabileasca, la depistarea unei neconformitati de catre achizitor, pe parcursul derularii
contractului, la receptie si in perioada de garantie, in termen de 48 de ore, solutia pentru tratarea acesteia si
termenul pentru aplicarea acesteia;

g) sa supuna aprobarii achizitorului orice cerere de derogare aparuta pe parcursul prestarii servicinlui;

h) sa suporte toate costurile suplimentare generate de operatiile necesare remedierii neconformitatilor
depistate de catre achizitor sau de depasirea termenului de realizare.

9.7. Contractantul se obliga sa presteze fara plata serviciile prestate cu deficiente, neconformitati si abateri de
la documentatii, standardele, prescriptii tehnice, constate pe perioada prestarii serviciului, la receptie sau in
perioada de garantie.

9.8. In cazul in care se constata ca contractantul nu respecta prevederile conventiilor incheiate, achizitorul are
dreptul de a intrerupe prestarea serviciilor contractate, pana la remedierea cauzelor care au dus la intrerupere,
urmand ca contractantului sa ise aplice dupa caz, penalitati conform cap. 11.

9.9. Contractantul se obliga:

a) sa asigure procurarea piesclor de schimb si materialelor speciale conform rapoartelor de expertizare
si actelor aditionale(daca este cazul), sa inspecteze, sa incerce la primire toate materialele, piesele de schimb,
inclusiv cele puse la dispozitic de achizitor(daca este cazul) si sa decida daca acesiea suni conforme cu
cerintele specificate in documentatie si pot i utilizate.

Sa asigure intreg volumul de echipamente/picse de schimb si consumabile necesar prestarii serviciului,

b) sa asigure transportul pieselor/materialelor necesare pentru aducerea la indeplinire a prevederilor
prezentutui contract.

9.10. Contractantui, se obliga, ca peniru materialele/piesele de schimb/serviciiie care vor fi achizitionate in
vederea prestarii serviciului sa respecte cerintele din documentatia aplicabila, precum si. sa puna la dispozitia
achizitorului, certificatele de calitate si garantie, documentele care atesta conformitatea, dosarul de calitate
pentru materialele/piesele de schimb/ serviciile folosite la prestarea serviciului,

9.11. Coniractaniul se obliga sa respecte si sa asigure dreptul achizitorului, de a efectua audituri cu privire la
sistemele de management al calitatii si mediulvi, atat ale contractantului cat si ale subconitractaritilor sau care
efectueaza serviciile.

Achizitorul va transmite o notificare in acest sens.

9.12. Conftractantul sc obliga sa respecte legislatia de sccuritatca muncii, PSI si protectia mediului si
prevederile conventiilor incheiate in acest sens la perfectarea contractului.

9.13. Confractantul sc obliga sa emita factura numai dupa receptia, de catre achizitor, a serviciilor prestate.
9.14. Confractantul se obligi si despigubeasci achizitorul impotriva oricror:

a) reclamafii §i actiuni In justitie, ce rezultd din incilcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, mdrci inregisirate efc.), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele
folosite pentru sau in legdturd cu produsele achizitionate; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel
de incalcare rezulti din respectarea caietului de sarcini intoemit de catre achizitor.

9.15. Prevederile caietului de sarcini devin clauze contractuale.

9.16. Prestatorul are obligatia de a preda toate materialele recuperate rezultate in urma reparatiifor. Acestea,
impreuna cu avizarea dosarului de calitate, conditioneaza acceptarea la plata a facturii.

9.17. Prestatorul va asigura transportul personalului si echipamentelor de la si pana la beneficiar.

10. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI

10.1. Achizitorul sc obligd sd pund la dispozitia contractantului orice facilitdti si‘sau documentatii pe care
acesta le-a cerut Tn propunerea tehnicdi si pe care le considerd necesare indeplinirii contractului si de a
comunica contractaniul, numele persoanei responsabile cu urmérirea contractului (din partea achizitorului).
10.2. Achizitorul numeste si notifica contractantului responsabilul de confract care va urmari cantitativ si
calitativ serviciul, si va face comunicari operative.

10.3. Achizitorul verifica indeplinirea si modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea intre
serviciul realizat si cel declarat si se obligi si receptioneze serviciile prestate in termenul convenit.

104. Achizitorul se obligi 3 pliteascd pretul ciilre contractant in termenul convenit de la emiterea facturii de
citre acesia.

10.5 Achizitorul va asigura accesul personalului contractantului in zenele din incinta achizitorubui care fac
obiectul prestarii serviciului numai pe baza unui tabel nominal, predat din timp de contractant, aprobat de
directorul sucursalei achizitorului;

10.6. Achizitorul are obligatia de a emite documente constatatoare carve confin informatii referitoare la
indeplinirea sau, dupd caz, neindeplinirea obligatiilor contractuale de cdtre contractani/contractant asociat
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§i, dacd este cazul, la eventualele prejudicii, pentru contractele de servicii atribuite printr-o procedurd de
atribuire, altele decdt contractele de servicii de proiectare: in termen de 14 zile de la data finalizdrii prestdrii
serviciilor care fac obiectul respectivului contract sectorial. In acest sens vesponsabilul de contract va intocmi
in 2 exemplare (in original) un document constatator care sa contina informatii referitoare la indeplinirea
obligatiilor contractuale de catre contractant — inclusiv eventualele prejudicii, astfel:

- un exemplar va fi trimis catre contractor;

- un exemplar — in original - va fi transmis catre Compartiment Comercial din cadrul Secieratii

Electrocentrale Craiova S.A .

1.7, Obligatiile responsabilului achizitorului

In termen de 5 zile de la data depunerii, responsabilul de contract va verifica, accepta/refuza inscrisurile
din factura si o va preda, insotita de documentele justificative care confirma prestarea serviciilor ce fac
obiectul facturarii {centralizatoare, documente de receptie, alte documente convenite), la registratura Societatii
Electracentrale Craiova SA, cu sediul in loe. Craiova, Dolj, Str. Bariera Vilcii, nr 195, pentru
Compartiment Financiar, indicand si celelalte compartimente spre care sa fie directionata factura in vedrea
inregistrarii datelor continute in conformitate cu procedurile si reglementarile interne ale societatii, iar daca
este cazul, va transmite o comunicare catre contractant prin care sa i se aduca la cunostinta motivul refuzului,
precum si de indeplinirea celorlalte atributii care ii revin conform procedurilor si reglementarilor interne ale
societatii.

11. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR

11.1. Nerespectarea clauzelor si termenelor de comun acord asumate atrage raspunderea partii in culpa si o
poate obliga la plata de penalitati.

11.2. Tn cazul in care, din vina sa exclusivd, contractantu! nu reuseste si-si indeplineascd obligatiile asumate,
este de drept in intarziere §i poate pl&ti penalitdfi o suma echivalenta cu valoarea dohanzii legale penalizatoare
pentru fiecare zi de intirziere, procent calculat din valoarea obligatiilor neindeplinite conform termenului
/termenelor intermediare obligatorii, respectiv la termenului stabilit ca dati limitd de finalizare a servicilor,
prevazute in programuf de exceutic al contractului, dupd urmatorul altgoritm de calcul: Dobdnda legald
penalizatoare = Rata de referingd « BNR + 8 puncte procentuale, Penalitdlile nu vor puica depisi
contravaloarca obligatiilor coniractuale neindeplinite. Se va fua in calcul Rata de referingd a BNR valabila I
data calewlarii penalitatilor.

11.3. In cazul in care achizitorul nu onoreazi la plata facturile in termenul prevazut din contract, poate plati
penalitifi o suma echivalenta cu valoarea dobanzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorate [a plati
pentru fiecare zi de intérziere ce depaseste termenul de 30 de zile de 1a data scadentei la plata, dupd urmatorul
aligoritm de calcul: Dobdnda legald penalizatoare = Rata de referintd a BNR + 8 puncte procentuale.
Penalitdtile nu pot depdsi valoarea facturilor neonorate la platd. Se va lua in calcul Rata de referingd a BNR
valabila la daia caleularii penalitatilor.

11.4. in cazul serviciilor cu neconformitati stabilite de catre comisia de receptie, se va transmite raportul de
neconformitate contractantului. Acesta are obligatia din contract sa elimine neconformitatile sesizate in
terrmenul stabilit, in caz contrar contractantul va fi de drept in intdrziere urmind sa plateasca penalitati o suma
echivalenta cu valoarea dobanzii legale penalizatoare pentru

fiecare zi de intirziere din valoarea serviciilor aflate in aceasta situatie. Termenul de la care se aplica
penalitatile incepe imediat dupa expirarea termenului stabilit de cele doua parti.

11.5. Pentru penalitatile calculate conform pet. 11.2 si 11.3, achizitorul va emite factura avand termen scadent
30 zile de 1a emitere, in baza unei notificari prealabile. Plata penalitatilor poate {1 efectuata cu ordin de plata
sau prin compensarea obligatiilor achizitorului catre contractant.

12. Garangia de buni executie a contractului
12.1. Contractantul se obligi sa constituie garantia de buni executie a contractului, in cuantum de
sracensenense 121, Feprezentand 10%, din valoarea contractului fara TVA,
12.2. Garantia de buna executie a contractului se va constitui astfel:
a) prin virament bancar;
b) printr-un instrument de garantare emis Tn conditiile Tegti, astfel:

i) scrisoare de garantic emisi de o institugie de credit din Romania sau din alt stat;

ii) asigurare de garantii emisa fie de o societate de asigurdri care define autorizatie de functionare emisa in
Roménia sau fntr-un  alt stat membru al Uniunii Buropene $i/sau care esie Inscrisd in registrele publicate pe
site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiard, dupi caz, fie de o societate de asigurdri dintr-un stat ter| printr-
o sucursald autorizati in Roménia de citre Autoritatea de Supraveghere Financiara;

Garantia constituitd conform prevederilor punctului #) va fi depusa in original la sediul entitatii contractante
si devine anexi la contract,
¢) prin refineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, cu conditia ca entitatea contractanti si fi
previzut aceastd posibilitate in documentatia de atribuire. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide
contul la dispozitia entit{ii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent
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in administrarea acestuia. Suma inifiald care se depune de citre contractant in contul de disponibil astfel
deschis nu trebuie s fie mai micd de 0,5% din pretul contractului sectorial/contractului subsecvent, fard TVA.
Ofertantul va opta pentru una din modalititile de constituire a_garantiei de bund execufie, din modelul de
contract, parte a documentatici de atribuire. Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de ciitre
autoritatea confractantd.
12.3. Garantia de buna executie se va constitui obligatoriu in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea si
inregistrarea contractului la sediul autoritatii contractante. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea
justificatd a contractantuiui, fard a depisi 15 zile de la data semnirii contractului sectorial/contractuiui
subsecvent.
Nota: Se va meniiona pentru punciul:

i) respectiv depunerea documentului prin care s-a efectuat viramentul bancar sau instrumentul de

garantare (constituite conform literelor a si b}, 1a sediul Societatii Electrocentrale Craiova SA;
ii) respectiv deschiderea contului de disponibil Ia Trezoreria Statului si depunerea in acest cont a
procentului de ,5% din pretul contractutui.

12.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie, in limita prejudiciului
creat, dacd contractantul nu isi indeplineste, nu Tsi executd, executsi cu intirziere sau executi necorespunzitor
obligatiile asumate prin prezentud contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buni executie,
achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru contractantului, precizand totodatd obligatiile care nu au fost
respectate. [n situatia executdrii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a
reintregii garaniia in cauzi raportat 1a restul rimas de executat.
12.5. Achizitorul are obligatia eliberarii garantiei de participare constituita de contractant numai dupa
constituirea integrala a garantiei de buna executie.
12.6. Achizitorul are obligatia de a elibera/restitui garantia de buni executie a contractuiui in
conformitate cu art 164 alin 2,3 si 4 si art 164 indice 1 si 2 din legea 99/2016.

13. GARANTIA TEHNICA

13.1.{1) Pcricada de garantic decurge de [a data procesului verbal de receptic a serviciilor.

(2) Termenul de garantie pentru serviciul prestat: minimum 12 luni pentru echipamentele puse la dispozitie
de catre prestator de la data montarii acestora in instalatie. Prestatorul raspunde pentru viciile ascunse ale
serviciului prestat.

13.2. Termenul de interventie pentru constatarea neconformitatilor aparute in termenul de garantie: in cazul
aparitiei unei defectiuni in perioada de garantie, acestea vor fi anuntate ofertantului prin orice mijloace,
inclusiv telefonic, ofertantul avand obligatia de a interveni pentru remedierea defectiunilor in maximum 48 de
ore de la anuntare, toate costurile legate de deplasarea si interventia acestuia fiind in sarcina ofertantului,
Perioada de garantie acordata inifial se prelungesie cu totalul timpilor de stationare pentru remedieri in
garantie pentru eventuale remedieri ce cad in sarcina ofertantului.

13.3. Prestatorul remedieaza in perivada de garantie, deficientele de executie care nu au fost sesizate Ia
receptia lucrarilor.

13.4. Prestatorul remedieaza fara plata, partile de lucrari executate la care se vor constata deficiente sau abateri
de la norme sau standarde.

13.5. Pentru reparatiile efectuate in perioada de garantie a lucrarilor si respectiv a pieselor de schimb, nu se vor
percepe cheltuieli suplimentare,

14. RECEPTIE SI VERIFICARLI
14.1 Verificarea documentelor de calitate si receptia materialelor se face pe baza certificatelor de calitate
etaborate de furnizor in conformitate cu legislatia in vigoare.
14.2 Rezuftatele testelor si verificarilor lunare si trimestriale se finalizeaza prin predarea la beneficiar, pentru
fiecare verificare,testare a unui’ buletin de verificari’”eliberat de firma prestatoare.
14.3 Receptia materialelor,pieselor de schimb si lucrarilor de service se face cantitativ si calitativ la sediul
beneficiarului de catre comisia de receptie dupa efectuarea probelor de punere in functiune, in urma prezentarii
de catre contractant/prestator a urmatoarelor documente:

- certiticat de conformitate, de calitate si garantie emise de prestatorul serviciului pentru serviciul
prestat si pentru produsele/echipamentele utilizate;

- buletinele probelor si verificarilor executate;

- certificat de atestare de la producator, pentru ficare detector/buton,ca elementele sunt produse
conform cerintelor standardelor,normelor si normativelor in vigoare aplicabile ale UE.

- certificate de conformitate, de calitate si garantie,emise de producatorul/producatorii produselor
livrate;

- instructiuni de instalare si intretinere a produselor livrate, in limba engleza si tradus in limba romana;
Iin cadrul receptiei se vor intreprinde urmatoarele actiuni:

- Se verifica identitatea(marcajul) si integritatea produselor;
- Se verifica daca documeniele insotitoare confirma respectarea tuturor caracteristicilor tehnice
specificate in caietul de sarcini;
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- Achizitorul isi rezerva dreptul sa verifice prin incercari(aceleasi cu cele efectuate de catre prestator
toate caracteristicile materialelor/pieselor de schimb/echipamentelor din propunerea tehnica;
- Se verifica completitudinea documentelor;
- Se verifica existenta documentelor privind modul de depozitare, manipulare si consevare emise de
producator.
Interventiile in vederea efectuarii reparatiilor accidentale se vor efectua in maxim 8 ore de la notificare.
Echipamentele asigurate de prestator ce se vor defecta in pericada de garantie vor fi in termen de 3 zile.
15. INCEPERE, FINALIZARE, INTARZIERI, SISTARE
15.1. (1) Solicitarile de prestare a serviciilor se vor concretiza prin transmiterea unei adrese ofertantului, de
citre beneficiar.
(2) Tn cazul in care contractantul sufer intdrzieri, datorate in exclusivitate achizitorului, pértile vor
stabili de comun acord prefungirea perioadei de prestare a serviciului.
15.2. (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daci este cazul, oricare fazii a acestora previizutd a fi
terminati intr-o pericadi stabiliti trebuie finalizate in termenul convenit de pirti, termen care se calculeazi de
la data inceperii prestirii serviciilor.
(2) fn cazul in care:
a) orice motive de intirziere, ce nu se datoreazi contractantului; sau
b} alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decét prin incalcarea contractului de
citre contractant, indreptitesc contractantul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricéret faze a acestora, atunci pértile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act
aditional.
15.3. Dacié pe parcursul indeplinirii contractului, contractantul estimeazi ci nu respecta termenii contractuali,
acesta are obligatia de a notifica acest lucry, in timp util, achizitorului.
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul partilor, prin act aditional, cu plata de
penalitati, daca se impune.
15.4. Cu exceptia prevederifor capitolului referitor la forta majora si cazul fortuit, orice intdrziere in
indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati contractantului.

16. AJUSTAREA PRETULUI SERVICIHLOR CONTRACTATE

i6.1. Peniru serviciile contractate ce urmeazd a fi prestate, preful este cel declarat in oferta financiard, care
face parte integrantd din contract.

16.2. Preturile unitare (in lef}, raman ferme si nemodificabile pe toata durata de derulare a contractului.

17. MODIFICAREA CONTRACTULUI SECTORIAL

17.1. Achizitorul poate modifica contractul in sensul renentarii definitiv la prestarea parfiala de servicii, cu
condifia notificirii contractantului cu minim 10 zle nainte de data renuntarii si achitarea contravalorii
serviciilor prestate, pana la data primirii notificirii de renuntare, pe baza de documente justificative.

17.2. Modificarea contractului poate fi facuta in conditiile prevazute de Legea 99/2016 privind achizitiile
sectoriale, precum si alte prevederi legale emise in aplicarea acesteia intre parfile contractante.

18. REZILIEREA CONTRACTULU! SECTORIAL

18.1. Achizitorul poate rezilia prezentul contract de prestare cu efecte depline (de jure) dupi notificarea
contractantului, in termen de 10 zile, fird necesitatea unei alte formalititi si fird interventia instantelor de
judecatd, in oricare dintre situatiile urmétoare, dar nelimitAndu-se la acestea:

a) contractantul nu presteaza serviciile conform cu prevederile prezentului contract;

b} contractantul nu se conformeazd intr-o pericadd de cel mult 5 zile notificirii emise de citre
achizitor care fi solicitd remedierea executiirii necorespunzitoare sau neexecutirii obligatiilor din prezentul
contract care afecteazd executarea corespunzitoare i la timp a prestarii serviciilor;

c) contractantul se afla in culpi profesionali gravi ce poate fi doveditd prin orice mijloc de probi pe
care achizitorul o poate justifica;

d) impotriva contractantului a fost pronuntati o hotéirdre avind autoritate de lucru judecat cu privire la
fraudi, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminald sau orice alti activitate ilegald in dauna intereselor
financiare ale Societiitii Electrocentrale Craiova SA;

e) in cadrul unei alte proceduri de achizitic sau procedurd de acordare a unei finantiiri din bugetul CE,
contractantul a fost declarat culpabil de incdlcarea grava a contractului ca rezultat al neexecutirii obligatiilor
sale contractuale;

f) are loc orice modificare organizationald care implici o schimbare cu privire la personalitatea
juridicd, natura sau controlul contractantului cu exceptia situatiei in care asemenea modificliri sunt fnregistrate
intr-un act adifional la prezentul contract;

g) aparitia oricdrei alte incapacititi legale care si impiedice executarea prezentului contract;

h) contractantul nu poate furniza garantiile sau asigurrile solicitate, sau persoana care furnizeazs
garantia sau asigurarea nu este Tn misura sa isi indeplineasci angajamentele;
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i) dacg contractantul di faliment sau este insolvabil, cu conditia ca aceasta reziliere i nu prejudicieze
sau si afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru achizitor
18.2. Dacd achizitorul reziliazi prezentul contract, din vina exclusivi a contractantului va f Indreptatit si
recupereze de la contractant, fird a renunta la celelalte actiuni la care este indreptitit in baza prezentului
contract, orice pierdere sau prejudiciu suferit in urma rezilierii contractului
18.3. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al achizitorului sau al contractantului dobandit anterior acesteia in
temeiul prezentului contract.
18.4. In urma notificiirii achizitorului de citre contractant, contractantul poate rezilia prezentul contract dacs
achizitorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract.
18.5. In cazul rezilierii contractului din culpa achizitorului, achizitorul va plati contractantului contravaloarea
serviciilor efectuate de acesta péni la data rezilierii, pe bazit de documente justificative.

19. INCETAREA CONTRACTULUI SECTORIAL

19.1. Centractul poate inceta in cazul denuntarii unilaterale de catre achizitor, cu respectarea unui termen de
preaviz de 10 zile.

19.2. In caznl incetirii unilaterale a contractului, in conditiile mentionate anterior, achizitorul va plati
contractantului contravaloarea serviciilor prestate péni Ia data incetirii contractului, pe bazi de documente
justificative.

19.3. Contractul inceteaza prin indeplinirea termenelor contractuale.

20. AMENDAMENTE

20.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional.

20.2. Modificarea clauzelor contractuale prin act aditional este posibila numai in perioada de valabilitate a
contractului, partile avand obligatia sa solicite modificarile dorite cu minim 10 zile inainte de data expirarii
contractului.

21. CONFIDENTIALITATEA S1 CONFLICTUL DE INTERESE

21.1. Partile s¢ obliga sa trateze toate informatiile si documentatiile de care au luat cunostinta in timpul
negocierii si derularii prezentului Contract ca informatii confidentiale si se obliga sa nu le divulge unei terie
persoane. In cazul in care oricare dintre Partile contractuale incalca prezenta clauza, Partea in culpa se obliga
sa acopere integral prejudiciul cauzat celeilalte Parti.

21.2. Obligatia de confidentialitate prevazuta mai sus este valabila atat pe durata Contractului, cat si timp de 2
(doi) ani dc ta data incctarii acestuia, indiferent de cauza incetirii Contractului.

21.3. Obligatiile de mai sus nu subzista in cazul in care datele, informatiile sau documentele au intrat in
domeniul public fara vina vreunei Parti sau cand pentru oricare dintre Parti exista o obligatic legala de
dezvaluire.

21.4. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. ,Date Personale" insecamna orice informatii
privind o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana fizica identificabila este o persoana care
poate {t identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un
nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai mulite elemente
specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturare sau sociale.

21.5. In cazul in care Partile transmit sau pun la dispozitia celeilalte Parti orice Date Personale, acestea se
obliga sa proceseze respectivele Date Personale in conformitate cu legislatia in vigoare si aplicabila, inclusiv
cu Regulamentul UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter
personal si privind libera circulatie a acestor date (“Regulamentul UE 2016/679™), orice norme, regulamente,
ordine si standarde, astfe! cum acestea pot fi modificate periodic.

21.6. Partile declara si se obliga sa ia toate masurile de precautie rezonabile pentru a asigura securitatea si
prevenirea oticaror distrugeri, pierderi, modificari, dezvaluiri, achizitii sau accesari ilegale sau neautorizate cu
privire la Datele Personale. Cu toate acestea, in cazul in care Datele Personale furnizate de catre Parti au fost
accesate sau obtinute de o persoana neautorizata, Partile vor notifica imediat cealalta Parte cu privire la un
astfel de incident si vor coopera in vederea luarii oricaror masuri considerate necesare pentru atenuarea
oticarei pierderi sau daune provocate de un astfel de acces neantorizat.

21.7. Partile vor lua toate masurile rezonabile si necesare pentru a asigura ca toti angajatii, agentii, partenerii si
subcontractantii acestora respecta aceaste clauze ori de cate ori prelucreaza orice Date Personale ca parte a
acestui Contract.

22, CESIUNEA

22.1. Contractantul poate cesiona total sau partial dupa notificarea prealabila a achizitorului, doar creanjele
sale niscute din contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, asa cum au fost
stipulate si asumate initial.
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22.2. Cesiunea nu va exonera contractantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii
asumate prin contract.

23. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

23.1. Forfa majora si cazul fortuit sunt constatate de o autoritate competentii.

23.2. Forfa majord si cazul fortuit exonercazi partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd pericada in care aceasta actioneazi.

23.3. Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore si a efectelor acesteia,
dar far3 a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pértitor pani la aparitia acesteia.

23.4. Partea contractantd care invocd forfa majord si cazul fortuit are obligatia de a notifica celeilalte parii,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si s3 ia orice misuri care i stau Ia dispozitie in vederea
limitdrii consecintelor.

23.5. Dacil forta majord actioneazi sau se estimeaz3 ci va actiona o perioad mai mare de 6 luni, fiecare parte
va avea dreptul sd notifice celeilaite par{i incetarea de plin drept a prezentului contract, firs ca vreuna dintre
parti s poati pretindi celeilalte daune-interese.

24. SOLUTIONAREA TATIGILOR

24.1. Achizitorul §i contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabils, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputi care se poate ivi intre ei in cadrel sau in legiturd cu indeplinirea
contractului.

24.2, Dacé dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative achizitorul si contractantul nu reusesc si rezolve in
mod amiabil o divergentd contractuald, aceasta se va solutiona de ciitre instantele judecitoresti competente din
raza teritoriala a achizitoruhui,

25. COMUNICARI
25.1 Achizitorul §i contractantul au obligatia de a comunica partenerului de contract orice modificare care ar
putea influenta buna desfasurare a contractului, in termen de maxim 3 zile de la eventualele modificari.
25.2. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare 1a indeplinirea prezentului contract, trebuie s3 fie transmisa
in scris.

(2) Orice document scris trebuie fnregistrat atit in momentul transmiterii, cit si in momentul primirii.
25.3. Documentele scrise pot fi transmise prin posta, fax sau mijloace electronice (e-mail), cu conditia
confirmiirii in scris pentru primirie.

26. PREVEDERI FINALE

26.1. Limba care guverneazi contractul este limba romand, contractul fiind interpretat conform legilor din
Romania.

26.2. Prevederile contractuale referitoare 1a acelasi aspect, dar tratate in cuprinsul unor articole distincte din
contract, vor {i compiet definite prin cumularea prevederilor respectivelor articole.

26.3. Contractul va fi semnat §i stampilat de ambele piir{i contractante. Numele si prenumele persoanelor care
sunt imputernicite s& semneze contractul vor fi inscrise clar pe ultima pagini a contractului i pe fiecare anexa
asa.

26.4. Orice schimbare de adresa a uneia din pirtile contractante va fi comunicati in termen de maxim 5 zile
partenerului de contract.

26.5. Proiectul de contract, impreuna cu anexele contine un nr. de. 14(paisprezece) pagini.

Achizitor, _ De acord cn proiectu! de contract,
SOCIETATEA ELECTROCENTRAWKAIOVA SA,
Director Tehknic- Stefan DIN CA- \.’\‘i

T

Ceordonator acgivitate Comp. Coffiercial,
Yerona D

Compartiment Comercial- Alina PRALA
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Anexa nr.1

Lista luerdrilor care trebuie efectuate in cadrul serviciului

»Serviciu de reparare si intretinere a sistemului de detectie si semnalizare incendiu din cadrul Societatii Electrocentrale Craiova SA”

Nr. Denumire serviciu : u,..
5. prestat Continutul lucririi
1. | Inspectia si constatarea | Verificarea functionirii sistemelor de detectie, semnalizare si avertizare incendiu, verificarea fieciirei centrale si

preventivii a starii tehnice
a sistemelor de detectie si

avertizare incendiu,
repararea si
configurarea/

reconfigurarea acestora
(conform cerintelor

caietului de sarcini)

aducerea la starea de funcfionare normali.
Verificarea calculatorului (PC) pentru monitorizare si diagnosticare SDS, readucerea la parametrii de functionare

precum si refacerea comunicatiei seft pentru monitorizare si diagnosticare SDSI;

a) Refacerea in totalitate a functionalitatii sofware-ului;

b) pregitirea centralei pentru o deconectare de scurta durati in vederea verificdrii interne a acesteia;

¢) deconectarea alimentarii primare §i a celei secundare a centralei;

d) examinarea circuitelor imprimate ale centralelor pentru depistarea eventualelor semne de supraincilziri, intreruperi de
circuite sau alte tipuri de defectiuni;

e) verificarea stirii sursei de alimentare, incluzind sursa primard de alimentare si a bateriilor de acumulator;

f) examinarea blocurilor terminale, a cablurilor de interconectare si remedierea legiturilor imperfecte;

g) reconectarea alimentarii si repunerea centralei in modul de lucru normal;

h) verificarea memoriei de evenimente a fiecirei si a imprimantelor acestora; citirea listingului de evenimente afisat sau
printat;

i) verificarea sistemului propriu de testare al centralei pentru observarea indicatorilor luminosi ai afisajului si a buzzer-lui
intern (prin apésare);
J) verificarea trecerii si functiondrii centralei pe sursa de rezerva, la sciderea si pierderea tensiunii retelei de alimentare
principale. La restabilirea sursei de baz3, centrala trebuie s se comute automat pe aceasta, asigurdnd si incircarea sursei
de rezerva;

k) preventiv se vor curata contactele sursei de rezervd (acumulatorul);

1) verificarea prizei de pimant a centralei.

Se vor efectua toate lucrdrile constatate ca necesare pentru aducerea centralelor la o stare normali de functionare.
Verificarea componentelor sistemului de detectie si semnalizare incendiu (conform prevederilor caictului de
sarcini).

-verificarea rezistentei de izolatie a circuitelor si Impamantirilor;

-verificarea integritétii celor 26 si a configuratiei acestora, tipul elementelor, ordinea de dispunere pe linii si numarul
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acestora;

-verificarea pe teren a marcajelor de identificare a liniilor si elementelor dispuse pe linii gi refacerea acestora;

~verificarea nivelului de semnal provenit de la fiecare element detector, iar in cazul in care unul sau mai multe detectoare
sunt defecte sau au gjuns la pragul de prealarma, se vor curdta pentru aducerea lor la pragul normal;

-verificarea sensibilititii detectoarelor;

-se vor Inlocui detectorii si butoanele constatate defecte;

-se vor nota in jurnalul de evenimente explicit seriile detectoarelor si butoanelor schimbate;

~s¢ vor actiona mai multe detectoare automate sau butoane manuale la alarma de incendiu sau defect de pe fiecare linie,
pentru a observa corecta for operare, afisare in cadrul centralei proprii si pe centrala master de la remiza de pompieri,
respectiv repetorul de semnale de Ia remiza de pompieri si actionarea dispozitivelor auxiliare corespunzitoare.

Reparatia sistemului de detectie i avertizare incendiu (conform prevederilor caietului de sarcini).

Se vor efectua toate lucriirile, contatate ca necesare, in vederea readucerii sistemuluj de detectie $i avertizare incendiu de
la S.E. Crajova Il la parametrii tehnici normalimominali de functionare (functionarea optim# a centralelor cu liniile si
elementele acestora, inclusiv functionarea sistemului de comunicatie intre centrale, respectiv intre centrald si repetorul de
semnale i al celui de alarmare cu sirene din teren).

Se vor realiza toate configuririle gi/sau reconfigurdrile rezultate ca fiind necesare tn urma lucririlor de Intretinere si
reparatii accidentale.

Numai dupd efectuarea tuturor lucririlor de service previizute la punctul 2.1 se va trece la efectuarea lucririlor periodice
de service.

Lucriri lunare de service
si mentenanti la sistemele
de detectie si avertizare
incendiu (conform
caietului de sarcini).

-Verificarea stéirii de integritate a sistemelor si instalatiilor;

-Verificarea tensiunii de alimentare a surselor de bazi (de la retea) si de rezervi (de la bateria de acumulator), capacitatea
acumulatorului si starea contactelor;

-Verificarea tuturor functiilor gi a stirii de functionare general3 a centralelor de incendiu;

-Verificarea functiondrii semnalizirii optice si acustice de incendiu si defect;

- Verificarea functionirii semnalizirilor de la detectoare si butoanele manuale;

-Verificarea conditiilor de mediu in care functioneazi detectoarele;

-Asigurarea degajarii spatiului in jurul detectoarelor si butoanelor manuale;

-Verificarea comutirii automate a surselor de alimentare cu energie electrica:

-Verificarea functiondrii globale a semnalizirilor de defect;

-Verificarea functionarii dispozitivelor exterioare de alarmare;

-Verificarea tuturor liniilor cu programele de test. Se vor constata care sunt elementele de detectie ce trebuiesc curitate
sau inlocuite si se vor efectua operatiile necesare;

-Zilnic la sosirea in unitate prestatorul va prelua sub semnituri neconformititile instalatiei consemnate in registrut de
defectiuni, va analiza semnalizirile centralelor si va proceda imediat la remedierea lor.




Lucriri trimestriale de
service si mentenanti la
sistemul de detectie si
avertizare incendiu
(conform caietului de
sareini).

1. Intretinerea preventiva a celor 4 (patru) centrale de semnalizare, detectie si avertizare incendiu, a tuturor detectoarelor 5i
butoanelor (curétare de praf si impurititi, vizualizarea stirii circuitelor si contactelor);

2. Testarea functiondrii tuturor detectoarelor si butoanelor manuale de detectie si semnalizare incendiu:

detectorii de fum se vor testa funtional (activa) cu spray pentru detectori de fum;

a) detectorii de temperaturd se vor testa functional (activa) cu suflant3 de aer cald;

b) butoanele se vor testa functional (activa) prin deschiderea cu cheia speciald a usitei carcasei din aluminium si apoi
apésarea butonului de culoare neagra.

Centralele de incendiu proprii (slave), cat si centrala de incendiu master, respectiv repetorul de semnale al centralei,
dispuse la remiza de pompieri, trebuie si primeasci alarmele din timpul testelor, si le afiseze pe display si si emiti
semnalul acustic corespunzitor alarmei la incendiu.

3. Inlocuirea detectoarelor §i declansatoarelor (butoanelor) manuale constatate defecte:

4. Verificarea functiondrii sirenelor;

5. Verificarea integrititii cablurilor de semnalizare;

6. Efectuarea lucririlor specifice de service §i mentenantd pentru aducerea sistemului la starea de functionare normali.

Notd: Lucrérile trimestriale de service si mentenants la sistemului de detectie si avertizare incendiu includ si operatiile
care se efectueaza la lucririle lunare de service $i mentenanti.

Luerari de reparatii
accidentale

In cazul unor incidente sau defectiuni aparute la centralele de avertizare, defecte la elementele de detectie sitnate in zonele
critice, contractantul va fi anuntat telefonic si in scris. In acest sens se va incheia o minuti intre pérti dupd semnarea
contractului.

Interventiile in vederea efectulirii reparatiilor accidentale se vor efectua in maxim 8 {opt) ore de la notificarea lor.

In urma Iucrérilor de verificare efectvate (in timpul inspectiei preventive, in timpul verificrilor lunare sau trimestriale) cu programul de teste si cu
interfata de service, precum si dupi testarea pe viu a detectoarelor si butoanelor pe linii, prestatorul va intoemi buletine de verificare pe care le va preda

beneficiarului,




ANEXA 2

"Service de reparare si intretinere a sistemului de detectie gi semnalizare incendiu din cadrul Societatii Electrocentrale Craiova SA"

Numarul de
lucrari Vaioars
. [lei, fara |Valoare totala
Nr. . e . . . g Numar Total ore v..ﬁ.::.ama TVA] [lei, fara TVA]
Denumire servicii prestate si materiale consumabile peniru o . {leifora,
Crt. p oreflucrari |[col.4 = col.2 x col.3] fcoll6= | [col.7 =col.2
perioada de fara TVA]
‘ col.3 x x col.6]
12 luni L&
calendaristice L
0 1 2 3 4 5 6 7
Inspectia si constatarea preventiva a starii tehnice a
1 | . sl . : . 1 25 25
sistemului de detectie si avertizare incendiu
9 rcoqmﬂ._ _c.:m_.m n.*m service si mentenanta la sistemul de 8 200 1600
detectie si avertizare incendiu
3 Lucrari :_.Bm.ﬁ_._m_m.am service si mentenanta la sistemul 4 200 800
de detectie si avertizare incendiu
4 |Lucrari accidentale 40 40
Materiale marunte necesare pentru efectuarea lucrarilor
5 |de service (materiale pentru testarea detectorilor de fum, 12
materiale pentru sters si curatat etc.)
TOTAL | - LUCRARI SERVICE [lei, fara TVA]
Interventiile accidentale vor fi efectuate numai la sclicitarea scrisa si/sau telefonicd a S.E.Craiova SA

Lista lucrarilor care trebuie efectuate in cadrul punctelor 1 + 4 din prezentul tabel este prezentata in detaliu in caietul de sarcini gi in Anexa nr.1 - "Lista
lucrarilor care trebuie efectuate in cadrul serviciului”




Valoare

Echipamente necesare pentru prestarea serviciilor U.m. Cantitate v._.mﬁ unitar {lei, fara TVA)
(lei, fara TVA) _
[col.5 = col.3 x col.4]

0 1 2 3 4 5

Detector fum optic adresabil (complet echipat cu adaptor
1 : buc. 15

pentru soclu si soclu)

Detector temperatura (complet echipat cu adaptor pentru
2 . buc. 15

soclu si soclu),
3 |Detectori de incendiu multisenzor buc. 10
4 |Buton manual de alarmare adresabil buc. 30
5 |Geamuri protectie butoane buc. 30
5 Acumulator  12V/18Ah . Dimensiune  gabarit buc 12

LxLxH = 180x75x165

TOTAL li - ECHIPAMENTE NECESARE PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR {lei, fara TVA]

TOTAL GENERAL (1 + I} [lei, fara TVA]




