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Anunt

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA, persoana juridica de nationalitate vomana, cu sediul social in localitatea
Craiova stv. Bariera Vilcii nr, 195, judetul Dolj, telefon 0372511500 fax 0372511349, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului
de pe langa Tribunalul Dolj, numdr de ordine J16/2750/30.09.2022, cod de identificare fiscala CIF/CUI - R0O46943133, reprezentata
legal prin dommul DAN VASILE - Director General, anunta public intentia sa achizitioneze serviciul ;

% Verificari periodice la echipamentele de protectie si mijloacele de protectie electroizolante”, in conformitate cu
caietul de sarcini privind aceasta achizitie, atasat la prezentul anunt.

Cod CPV — 71632000-7 - servicii testare tehnica. Valoarea estimata a achizitiei este 14.100 lei fara TVA.

1.Pentru atribuirea acestei achizitii se aplica procesul de achizitie directa.

Pentru atribuirea acestei achizitii se aplica procesul de ,achizitie directa” in conformitate cu prevederile Legii nr.99/2016
privind.achizitiile.sectoriale si HGR 394/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorii economici vor depune ofertele
pentru achizitia susmentionata pe adresa de email: narcisa hristea@ceoltenia.ro,

2. Termene oferta:

Ofertele ce urmeaza sa participe pentru achizitia susmentionata, trebuie sa fie transmise la adresa de email
narcisa.hristea@secraiova.ro , pana in data de 27.11.2023 ora 14:00. Oferiele transmise dupa data si ora mentionate in prezentul
anunt, nu vor fi luate in considerare.

3. Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut dintre ofertele admisibile primite pe email-ul narcisa.hristea@secraiova.ro
pentru achizitia susmentionata.

4. Termenul de prestare a serviciilor : 25 de zile de Ia predarea catre prestator a echipamentelor si mijloacelor de
protectie electroizolante de ciitre beneficiar, dupa inregistrarea comenzii la achizitor.

5. Durata de valabilitate comanda : 12 luni de 1a inregistrarea comenzii la achizitor.

6. Prestarea serviciilor : Serviciile vor fi prestate in conformitate cu caietul de sarcini elaborat pentru aceasta
achizitie, caiet ce va face parte integranta din comanda si este atasat la prezentul anunt.

7. Modalititi de plati :

Plata se va face cu OP la 60 zile de la data receptiei serviciilor ce fac obiectul achizitiei la Societatea Electrocenirale Craiova SA,
termen ce reprezinta scadenta la plata. Plata serviciilor se face in lei prin virament bancar in baza facturii/facturilor emise de prestator
si acceptata de Societatea Electrocentrale Craiova SA. Nerespectarea clauzelor §i termenelor asumate prin comanda de comun acord,
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atrage raspunderea partii in culpd si o poate obliga la plati de penalititi.In cazul In care, din vina sa exclusiva, prestaforul nu reuseste
sd-si indeplineasci obligatiile asumate, este de drept in intirziere si pliteste penalitifi o sumd echivalenti cu valoarea dobénzii
legale penalizatoare pentru fiecare zi de intdrziere, procent calculat din valoarea obligatiilor neindeplinite conform termenelor de
prestare ale contractutui/comenzii, dupd urmatorul algoritm de calcul: Dobénda legald penalizatoare = rata de referinfi a BNR + 8
puncte procentuale. Penalitidtile nu pot depasi contravaloarea obligatiilor contractuale neindeplinite. Pentru penalitatile calculate,
entitatea contractanta va emite factura avand termen scadent 30 zile de la emitere, in baza unei notificari prealabile. In cazul
serviciilor cu neconformité{i stabilite de citre comisia de receptie, se va transmite raportul de neconformitate prestatorului. Acesta are
obligatia, prin confract, s elimine neconformititile sesizate in termenul stabilit, in caz contrar prestatorul va fi de drept in intdrziere,
urménd s& pliteascd penalitifi o suma echivalents cu valoarea dobdnzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de Tntarziere din valoarea
serviciilor aflate in aceastd situatie. In cazul in care entitatea contractanti nu onoreazi la platd facturile in termenul prevazut din
contract, poate plati penalititi o suma echivalentd cu valoarea dobanzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorate la platd
pentru fiecare zi de intirziere ce depdseste termenul de 30 de zile de 1a data scadentei la plati. Dobénda legali penalizatoare = Rata de
referintd a BNR + 8§ puncte procentuale. Penalititile nu pot depiisi valoarea facturilor neonorate la plati. Date-factura:in Descriere.

8. Modul de prezentare a ofertei :

Ofertele ce urmeaza sa participe pentru achizitia susmentionata, trebuie sa fie transmise la adresa de email
narcisa.hristeaf@secraiova.ro. Ofertele transmise dupa data si ora mentionate in prezentul anunt, nu vor fi luaie in considerare.

Oferta va cuprinde propunerea financiara si propunerea tehnica redactate in limba roména. Oferta va fi intocmita respectand
cerintele mentionate in prezentul anunt. Pretul ofertat pentru servicii susmentionate, va include toate costurile aferente prestarii
serviciilor, inclusiv transportul preduselor de /la sediul S.E.Craiova SA. Ofertantii vor completa obligatoriu Anexa 1 a
caietului de sarcini privind aceasta achizitie, pretul unitar in lei faraTVA/UM, cat si valoarea totald in lei fara TVA, cu
maxim 2 zecimale, document ce va face parte integranta din oferta.Pentru atribuireca acestei achizitii se aplica procesul de
wachizitie directa™ in conformitate cu prevederile Legii nr.99/2016 in vigoare.Propunerea tehnica va contine cantitatea, unitatea de
masuta, termenul de prestare ale serviciilor ofertate solicitate prin caietul de sarcini susmentionat si toate documentele solicitate in
Nota privind cerintele minime de calificare ale ofertantilor participanti pentru aceasta achizitie, nota atasata la prezentul anunt.
Propunerea tehnica va fi intocmita conform caietului de sarcini, Caietul de sarcini elaborat pentru aceasta achizitie va face parte
integranta din comanda.

NOTA: Orice operator economic ce participa cu oferta la procesul de achizitie susmentionat si care se afla in situatia previzuta de
Legea 99/2016 ce atrage excluderea din procesul de achizitic intrucat are Documente constatatoare negative (necorespunzatoare)
inregistrate la sediul Entitatii Contractante, este obligat sa prezinte in cadrul acestui proces de achizitie dovezi care si arate ci
misurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-§i demonstra in coneret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere.

Informatii suplimentare:
Relatii suplimentare, inclusiv eventualele solicitari de clarificare a caietului de sarcini elabnrat pér%tru achizitia mentionata

mai sus, se pot solicita in scris la adresa de e-mail : parcisa.hristea@secraiova.ro.

Functia Prenume, nume natura L —
Aprobat Director General Dan VASILE

)

Verificat Presedinte comisie evaluare oferte Stefan DINCA *’,)’l/ il
Verificat Coordonator activitate Serviciu Comercial Adriana PETRIA =A== i
Elaborat Serviciul Comercial Narcisa HRISTEA W 8. . 2
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Directia Tehnica APROBAT
Serv. lectrote Director Gene
Nr. ? ......... ;’5&9%202? Dan VASI

L. INFORMATII GENERALE

L1. Denumire si adresd beneficiar
Societatea Electrocentrale Craiova S.A. cu sediul in str. Bariera Vilcii, nr. 195, Municipiul Craiova,
Judetul Dolj, cod postal 2100716, fax: 0372-511.549, telefon: 40 372 511 521 inregistratd [a Oficiul
Registrului Comertului de pe langd Tribunalul Dolj cu nr. J16/2750/2022, cod fiscal C.U.L/C.LF.
ROA46943133, cont virament RO51BTRLRONCRT0661271601, deschis Ia Banca Transilvania —
Craiova, web: www.secrajova.ro; e-mail:office@secraiova.ro

II, OBIECT ACHIZITIE

1L.1. Denumire:Verificari periodice la echipamentele de protectie si mijloacele de protectie
electroizolante

IL.2.Cantitate

Conform Anexanr.1.,.Lista de cantitati / Denumire echipament verificat’’

IIL. CERINTE PRIVIND SERVICIUL SOLICITAT
1IL.1. Caracteristici ale locului unde va fi pus in operi serviciul solicitat
Serviciul solicitat va fi prestart la sediul ofertantului.

IIL.2. Specificatii tehnice minimale

Serviciul solicitat este necesar pentru verificarea periodica a echipamentelor de protectic (manusi
si cisme electroizolante ) precum si pentru mijloacele de protectie ¢lectroizolante (detectoare si prajini
electroizolante) folosite de catre electricienii Sectiilor Exploare Electrica, PRAM-AMC si Atelier
Mecano Energetic din Societatea Electrocentrale Craiova SA.

Protectia individuald reprezintdi o modalitate de prevenire a accidentelor de munca si a
imbolnavirilor profesionale si se realizeazi cu ajutorul echipamentului clectroizolant de protectie, prin
intermediul caruia se poate combate un numér limitat de factori de risc.

Verificarile / incercarile se vor realiza in laboratoare specializate si autorizate RENAR capabile sa
furnizeze parametrii tehnici cuprinsi in cartile tehnice elaborate de producatorii mijjloacelor
fechipamentelor individuale de protectie electroizolante.

Echipamentul de munca pus la dispozitia lucratorilor din intreprindere trebuie sa corespunda
lucrului prestat ori sa fie adaptat acestui scop si sa poata fi utilizat de catre lucratori, fara a pune in
pericol securitatea sau sanatatea lor.

Verificdrile periodice de natura electricd au rolul de a certifica mentinerea proprictitilor
clectroizolante ale echipamentelor si mijloacelor de protectie (m#nusi, cizme electroizolante, prajini
clectroizolante, detectoare de tensiune) si trebuie realizate in conditii stricte de laborator, respectind
reglementarile de testare electricii previzute de standardele in vigoare si de instructiunile producitorilor.

Verificarea / incercarea dielectrica se va face cu tensiune alternativa de frecventa industriala
(0-100kV, 50 Hz) pentru protectie la risc electric.

Toate incercarile electrice ale mijloacelor de protectie trebuie sa se execute numai in instalatii
special destinate acestui scop si in conditiile prevazute in instructiunile de utilizare.
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Pentru ca obiectele de protectie individuala (manusi electroizolante si cisme electroizolante) sa
fie declarate corespunzatoare, nu trebuie sa se produca strapungeri iar curentul de scurgere nu trebuie sa
depaseasca valorile impuse de normative, pentru fiecare clasa de izolare in parte.

Dupa verificarile/incercarile efectuate, ofertantul va transmite beneficiarului buletine de
verificare / rapoarte de incercare pentru fiecare chipament verificat in parte, cu concluzia stabiliti de
seful de lucrare, dacé echipamentul corespunde sau nu actelor normative in vigoare.

Rapoartele de incercare se vor intocmi in doua exemplare, dintre care unul (originatul) se trimite
impreuna cu mijlocul de protectie la unitatea careia ii apartine, iar celalalt (copia) se pastreaza la
laboratorul care a efectuat incercarea.

Ambele exemplare ale raportului de incercare trebuie sa fie semnate de catre persoana care a
executat incercarea (seful de lucrare) si de catre seful laboratorului.

in buletinele de verificare/rapoarte de incercare se va specifica, in afara rezultatelor obtinute,
dacé echipamentele verificate corespund din punct de vedere tehnic si pot fi folosite de catre beneficiar.

Rapoartele de incercare trebuie sa fie clar formulate, semnate de catre persoana care a executat
incercarea (seful de tucrare) si de catre seful laboratorului.

In cazul in care rezultatul verificarilor este necorespunzitor se prezinti o recomandare de
scoatere din vz si inlocuire a echipamentelor necorespunzitoare sau — daca este posibil — o propunere de
remediere a defectiunilor si se vor returna achizitorului impreuna cu raportul de incercare.

Fiecare mijloc/ echipament de protectie electroizolant incercat trebuie marcat de catre prestator
(prin aplicarea unei stampile sau prin eticheta), cu urmatoarea notatie: ADMIS sau RESPINS,

Stampila sau eticheta trebuie sa fie clar vizibila. Locul de aplicare al stampilei sau etichetei se
afla, in cazul prajinilor izolante, indicatoarelor etc., 14nga marginea de prindere cu ména a acestora, mai
sus de inelul de sprijin sau, in cazul manusilor, cizmelor electroizolante etc., in exterior, linga margine.

Verificarile periodice a echipamentului individual de protectie, trebuie sa stabileasca starea
materialului dielectric (electroizolant) din care sunt confectionate aceste echipamente, depistarea
echipamentelor a caror parametrii dielectrici sunt necorespunzatori si scoaterea din exploatare a acestor
echipamente, in scopul eliminarii riscurilor de natura electrica la care ar putea fi expus personalul

Raportul de incercare trebuie sa cuprinda urmatoarele date:

-Nr. de inregistrare al raportului si numarul de serie de identificare al mijlocului de protectie

-Data incercarii;

-Denumirea mijlocului de protectie;

-Tensiunea nominala a mijlocului de protectie

-Unitatea posesoare

-Tensiunea de incercare

-Durata incercarii

-Curentul de conductie (de scurgere) prin dielectric

-Rezultatul reusit al incercarii (ADMIS sau RESPINS)

-Tensiunea instalatiei in care poate fi utilizat

-Data urmatoarei incercari

-Aparatele de masura utilizate la efectuarea incercarii

-Semnatura celui care a efectuat incercarea

-Semnatura si stampila sefului laboratorului de incercari.

Fiecare obiect incercat va fi marcat prin aplicare directa a unei stampile sau etichete de catre
laboratorul de specialitate unde au fost efectuate incercarile.

Verificarile/incercarile se vor efectua in Laborator de incerciri la Tnaltd tensiune, laborator care
respectd cerintele SREN ISO/CEl 17025:2005 (sau echivalent) privind laboratoarele de incerciri
electrice st este atestat prin acreditare de cétre Organismul National de Cercetare — RENAR si efectueze
incercéri de naturd electricd la produse destinate protectiei lucritorilor la riscuri de naturi electrici:
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Testele de naturd electrici pentru echipamentele electroizolante sunt realizate cu scopul de releva
defecte de material sau deteriordri rezultate in urma utilizéirii acestor echipamente, defecte care reduc
sau elimina proprietitile electroizolante ale echipamentelor si care conduc implicit la recomandarca
scoaterii din uz a acestora si inlocuirea lor cu echipamente noi.

Ofertantul este pe deplin rdspunzitor pentru prestarea serviciilor, atit pentru siguranta tuturor
operatiilor si metodelor de prestare utilizate, cit si de calificarea personalului folosit pe toata
perioadaderulérii contractului.

I11.2.1. Obiective si performanti

Nu este cazul.

IL.3. Cerinte privind calitatea

Ofertantul are obligatia de a presta serviciul solicitat in prezentul caiet de sarcini, serviciul
trebuie si corespunda cerintelor si standardelor in vigoare.

Serviciul solicitat se va executa In regim de asigurarea calititii, standardele de calitate aplicabile
fiind SR EN ISO 9001 : 2015(Sistem de Management al Calitatii);

Se vor avea in vedere urmatoarele standarde:

- SR EN 61243-1:2006/A1:2010 Luerari sub tensiune. Detectoare de tensiune. Partea 1:
Detectoare de tip capacitiv utilizate in retele electrice cu tensiuni alternative mai mari de 1 kV;

-SR EN 61243-2:2002/A1:2004 Lucrari sub tensiune. Detectoare de tensiune. Partea 2: Tip
rezistiv pentru utilizare la tensiuni de la 1 KV péna la 36 kV, de curent alternatiy.

-SR EN 50321:2003 Incaltaminte electroizolanta pentru lucrari in instalatiile electrice

-SR EN 60903:2005 Lucrari sub tensiune. Manusi de material electroizolant;

- Norma tehnic# privind stabilirea cerintelor pentru executarea lucrarilor sub tensiune 1n instalatii
electrice, cod NTE 010/11/00 din 12.05.2011 cu toate modificarile si completarile utlerioare;

Pentru standardele mentionate mai sus se accepta si standarde echivalente.

IIL.4. Cerinte privind ambalarea, etichetarea, marcarea si transportul

1II.4.1. Cerinte privind transportul

Transportul echipamentelor de protectie si mijloacelor de protectie electroizolante va fi asigurat
de ofertant Echipamentele electroizolante si mijloacele de protectic electroizolante vor fi predate
ofertantului pe baza de proces verbal de predare-primire.

Ofertantul va colecta din locurile stabilite de catre beneficiar, mijloacele /echipamentele de
protectie electroizolante pentru a fi incercate.

I11.4.2. Cerinte privind depozitarea

Nu este cazul.

IV. TERMENE SI DURATA

IV.1. Prestare

Prestarea serviciului se va executa in termen de 25 zile calendaristice de la predarea
echipamentelor si mijloace protectie electroizolante catre ofertant.

Prestarea serviciului se va face etapizat, in doua transe,

Serviciul se presteaza la sediul ofertantului.

Ofertantul va returna in termen de 20 zile calendaristice mijloacele/echipamentele de protectie
electroizolante care au fost verificate, la punciele de colectare de unde au fost preluate de la beneficiar.

IV.2. Durati contract

Durata contractului este de 12 luni calendaristice de la inregistrarea acestuia.

In baza contractului, beneficiarul va transmite comenzi ferme ofertantului pe parcursul derularii
contractului.
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V. GARANTII

Ofertantul rdspunde si remediaza pe cheltuiala sa neconformitatile semnalate de beneficiar, daci
acestea se datoreazd unor motive imputabile ofertantului.

V1. CERINTE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE SI FINANCIARE

VI.1. Cerinte privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnica va fi intocmita astfel incat sa rezulte clar, detaliat si punctual serviciile care
se vor presta conform cerintelor prezentului caiet de sarcini, astfel incdt sad se respecte prevederile
previzute in acesta. Propunerea tehnica va fi intocmitd in limba roméan.

Ofertantul are obligatia intocmirii propunerii tehnice, astfel incit si reiese distinct lista
cantititilor de operatii care vor fi prestate, conform precizdrilor din Anexa nr. 1 la prezentul caiet de
sarcini. In propunerea tehnicd se va mentiona termenul de prestare al serviciilor .

(Odata cu propunerea tehnica ofertantul va face dovada ca :

- detine buletinele de verificare metrologica valabile pe toata pericada de derulare a

contractului la aparatele de masura cu care se efectueaza verificarile/incercarile;

- ca are personal tehnic instruit si calificat pentru executarea verificarilor si incercarilor
solicitate in prezentul caiet de sarcini .

- ca verificarile/incercarile solicitate la mijloacele si echipamentele electroizolante sunt
efectuate in laborator acreditat RENAR conform SR EN ISO/JEC 17025:2018(sau
echivalent) Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari.

VL.2. Cerinte privind prezentarea propunerii financiare

Propunerea financiara va fi intocmiti in limba roméana.

Moneda de referinta este ,leul” fara TVA.Se va completa Anexa nr.1 la caietul de sarcini,
precizandu-se tariful unitar precum si valoarea totala a serviciului.Valoarea totala a achizitiei va include
toate cheltuielile necesare prestarii serviciului, inclusiv transportul produselor la/de la sediul
beneficiarului.

VIL RECEPTIL, INSPECTII, TESTE

VIL1. Receptii

Prestatorul isi asuma responsabilitatea ca, la data receptiei, serviciul prestat are calititile stipulate
in caietul de sarcini, corespunde reglementérilor tehnice in vigoare si nu este afectat de vicii care ar
diminua sau anula posibilitatea de utilizare conform conditiilor normale de utilizare.

Receptia serviciului se va efectua la sediul Societatii Electrocentrale Craiova SA cu adresa
precizata la subcap.l.1, de catre comisia de receptic in baza buletinelor de verificare / rapoarte de
incercare transmise de catre prestator dupa fiecare etapa prestata, pentru ficcare echipament
electroizolant si mijloc de protectie electroizolant verificat.

Eventualele neconcordante intre buletine/rapoarte emise si situatia de pe teren, greseli sau
omisiuni, reclamate de beneficiar, se vor solutiona de cétre prestator pe cheltuiala proprie, in termen de
cel mult 5 zile calendaristice de la sesizare, fira pretentii financiare din partea prestatorului.

VIL.2. Inspectii

Nu este cazul.

VIL3. Teste

Nu este cazul.

VIIIL DISPOZITII FINALE
Prestatorul se obligé sé presteze serviciu la standardele gi/sau performantele prezentate
in propunerea tehnica si in caietul de sarcini
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IX. ANEXE
Anexa nr. 1 — ,Lista de cantitati / Denumire echipament verificat’

. " Data
Functia Prenume, nume SemW ey

Aprobat | Director Tehnic Stefan DINCA oV X Qéjwj

Sef Sectie Exploatare = /

Electrica Damian SIIA % l6.af 223 |
T :ei jS;Ect;e PMR AM-AMC ga.til.m DUINEA | M 16-0f. 2o

5] CleT ecano ristian

Energetic BURCHIOIU A /.08 fo2>

Sef Serviciu Electrotehnic  Ndriana PETRIA R luye | 6.0 223
Elaborat | Serv. Elecirotehnic | VeronaDALRI " >=ofetec | Jp gd. 2025

k__________/
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Directia Tehnica ANEXA nr. 1
Serviciul Electrotehnic

Lista de cantitati / Denumire echipament verificat
Verificari periodice pentru echipamentele de protectie si mijloacele de protectie

electroizolante
Nr. | Denumire echipament de UM Nr. Cantitate | Pret unitar Valoare
crt | protectie electroizolanten verificart/ Lei-fara TVA | lei — fara TVA
/mijloace de protectie AN
electroizolante
1 Manusi electroizolante inalta per 2 65
tensiung
2 | Cisme electroizonate inalta per 2 90
tensiune
3 | Detector de tensiune 6kV buc | 2
4 | Detector de tensiung 110 kV buc 1 1
5 | Prajina electroizolanta buc 1 7
Valoare totala — lei, fara TVA

Durata valabilitate contract: 12 luni calendaristice de la inregistrarea contractului.

Toate costurile aferente serviciului vor fi incluse in pretul serviciului.

Transportul echipamentelor de protectie si mijloacelor de protectie electroizolante 1a /de la
beneficiar va fi asigurat de prestator

Valoarea ofertei va include transportul produselor la/de la SE Craiova SA pana la sediul
prestatorului, in doua transe .

L—" Data

Functia Prenume, nume W’t“/ﬁ/ e
Anrobat Director Tehnic Stefan DINCA ”ﬁ/){ | I & @f; 20 9‘
P Inginer Sef Reparatii Gratian GHINESCU N R — lQ\ J
Sef Sectie Exploatare Electrica | Damian SIIA J6.af. 20?5
Verificat | Sef Sectie PRAM-AMC Catalin DUNEA | |/ /6. of . 20255 .
Sef Atelier Mecano Energetic | Cristian BURE#/&/¢/- /ﬁf/ ! /b tazh
Sef Serviciu Electrotehnic  , MAdriana PETRIA N AT gl Ol /.08 Folh
Elaborat Serv. Electrotehnic \[ Verona DALRI A DAt f6.0f. 2025
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